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申报项目名称：
申报单位名称：

技术支撑单位名称：

建筑类型：公共建筑
自评星级：    ，              自评分数：    
自评依据：《湖南省绿色建筑评价标准》（DBJ 43/T004-2015）

   湖南省住房和城乡建设厅  制




[bookmark: _Toc435604657][bookmark: _Toc436302490][bookmark: _Toc469557185]填写说明（必读）
1. 本报告适用于申请绿色建筑设计标识，由申报单位填写。
2. 评价指标体系所有参评项的总分为100分。如存在不参评项，应按照比例将其余参评项总分调整至满分再计算实际得分。
3.“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”；不参评的项在□中填写“○”，规划设计阶段不参评的项已用“—”标出。如因项目实际情况致使某些条文不参评，请在该条文“评价要点”中阐明原因，并在“实际提交证明材料”中提供证明材料。
4.“自评得分”项的填写方式：在自评得分分类对应的表格中，填写符合项目情况的得分，不达标的条文，自评得分填写“0”；不参评条文的得分处理方式，已在条文中注明。
5.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称、查阅路径。
6.本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
7.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
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[bookmark: _Toc469557186]一、 自评总述
经自评估，本项目的规划设计阶段控制项全部达标，评分项与加分项的分值达到设计阶段       星级的标准。各章节得分情况见表1：
表 1               项目规划设计阶段自评得分情况
	
	节地与室外环境
	节能与能源利用
	节水与水资源利用
	节材与材料资源利用
	室内环境质量
	提高与创新
	总分

	总分值
	100
	100
	100
	100
	100
	10
	100

	达标分数
	40
	40
	40
	40
	40
	/
	一/二星50/60

	自评得分
	
	
	
	
	
	
	

	不参评分
	
	
	
	
	
	
	

	权重系数
	0.16
	0.28
	0.18
	0.19
	0.19
	1
	

	权重得分
	
	
	
	
	
	
	


自评总分：     ，申报星级评分要求： 50/60 分。
[bookmark: _Toc435604660][bookmark: _Toc469557187]二、项目效果图
	




注：申报范围仅为部分时，应在图中标明。


项目概述：
	
简要说明项目投资、用地面积、建筑面积、结构形式、建筑高度、建筑层数、单栋建筑个数等：





主要技术：
	







[bookmark: _Toc435604661][bookmark: _Toc469557188]三、自评内容
[bookmark: _Toc435604662][bookmark: _Toc469557189]4 节地与室外环境
	子项
	条文
编号
	条文
	总分
	不参评分
	得分

	控制项
	4.1.1
	项目选址应符合所在地城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。
	
	
	√

	
	4.1.2
	场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
	
	
	√


	
	4.1.3
	场地内不应有排放超标的污染源。 
	
	
	√

	
	4.1.4
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
	
	
	√

	
	4.1.5
	种植适应当地生态环境条件和体现地方特色的乡土植物，其占场地全部植物种类的比例不小于70%。
	
	
	√

	土地利用
	4.2.1
	节约集约利用土地。
	19
	[bookmark: BM421_1]
	[bookmark: BM421_2]

	
	4.2.2
	场地内合理设置绿化用地。
	7
	[bookmark: BM422_1]
	[bookmark: BM422_2]

	
	4.2.3
	合理开发利用地下空间。
	6
	[bookmark: BM423_1]
	[bookmark: BM423_2]

	室外环境
	4.2.4
	建筑及照明设计避免产生光污染。
	4
	[bookmark: BM424_1]
	[bookmark: BM424_2]

	
	4.2.5
	场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。 
	4
	[bookmark: BM425_1]
	[bookmark: BM425_2]

	
	4.2.6
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。
	6
	[bookmark: BM426_1]
	[bookmark: BM426_2]

	
	4.2.7
	采取措施降低热岛强度。
	4
	[bookmark: BM427_1]
	[bookmark: BM427_2]

	
	4.2.8
	利用建筑底层架空形式改善场地通风环境，增加室外活动场地。
	4
	
	

	交通设施与公共服务
	4.2.9
	场地与公共交通设施具有便捷的联系。
	7
	[bookmark: BM428_1]
	[bookmark: BM428_2]

	
	4.2.10
	场地内人行通道采用无障碍设计
	3
	[bookmark: BM429_1]
	[bookmark: BM429_2]

	
	4.2.11
	合理设置停车场所。
	6
	[bookmark: BM4210_1]
	[bookmark: BM4210_2]

	
	4.2.12
	提供便利的公共服务。
	6
	[bookmark: BM4211_1]
	[bookmark: BM4211_2]

	场地设计与场地生态
	4.2.13
	结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施。
	3
	[bookmark: BM4212_1]
	[bookmark: BM4212_2]

	
	4.2.14
	充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于 10hm2的场地进行雨水专项规划设计。 
	9
	[bookmark: BM4213_1]
	[bookmark: BM4213_2]

	
	4.2.15
	合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。 
	6
	[bookmark: BM4214_1]
	[bookmark: BM4214_2]

	
	4.2.16
	合理选择绿化方式，科学配置绿化植物。
	6
	[bookmark: BM4215_1]
	[bookmark: BM4215_2]

	合计
	100
	
	[bookmark: BM4216_2]



[bookmark: _Toc469557190]4.1 控制项
4.1.1 项目选址应符合所在地城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。

1) 达标自评
□达标；□不达标

2) 评价要点
是否符合所在地城乡规划：□是、□否。
场地内是否有以下各类保护区：
□基本农田保护区、□风景名胜区、□自然保护区、□历史文化名城名镇名村、□历史文化街区、□其他保护区、□以上皆无。
场地内是否有以下各类文物古迹：
□文物保护单位、□保护建筑、□历史建筑、□以上皆无。
简要说明项目选址的建设用地属性以及场地内地形、资源情况（100字以内）。
	




若含有上款所列各类保护区或文物古迹，简要说明保护或改造的措施（200字以内）。
	




3) 证明材料
提交材料及要求：
1场地区位图：应包括项目所在地位置及名称、周边建筑物及道路、市政设施信息；
2现状地形图：应包括红线范围、竖向标高、原有地物等，如地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包括紫线、蓝线与绿线；
3项目用地规划许可证：应由所在地规划和土地管理部门颁发，包括项目名称、位置、建设规模；
4相关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明：如项目涉及，应提供已批复的风景名胜区总体规划有关图纸及文件、已批复的历史文化名城或历史文化街区保护规划的有关图纸及文件、文物保护单位的保护要求；
5保护区或文物古迹保护或改造的方案：如项目涉及，应提供相应保护或改造措施（如无保护内容可不提供），文物局、园林局、旅游局或自然保护区管理部门的相关证明文件，相关处理方案等。
实际提交材料：
	







4.1.2 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

1) 达标自评
□ 达标；□ 不达标

2) 评价要点
场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：
□洪灾、□泥石流、□含氡土壤、□风切变、□抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)、□电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、□火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）、□以上皆无
简要说明避免以上威胁或危险源的措施。（300 字以内）
	







3）证明材料
提交材料及要求：
1 场地区位图：应包括项目所在地位置及名称、周边建筑物及道路、市政设施信息；
2 现状地形图：应包括红线范围、竖向标高、原有地物等，如地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包括紫线、蓝线与绿线；
3环评报告书（表）：应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁以及是否有危险化学品、易燃易爆危险源、电磁辐射等危害；
4地质勘察报告：应能综合反映和论证勘察地区的工程地质条件和工程地质问题，做出工程地质评价；
5场地内有毒有害物质的专项检测报告：土壤氡浓度检测报告等。
实际提交材料：
	







4.1.3 场地内不应有排放超标的污染源。

1) 达标自评
□ 达标；□ 不达标
（本条以申报对象所在地块或居住小区的情况为评价对象。）

2) 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：
□餐饮类建筑、□锅炉房、□垃圾运转站、
□其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施（请填写）           、□以上皆无
如有以上建筑或设施，简要说明避免排放超标的控制措施：（200 字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1总平面图：应体现相关污染源所在位置及其控制措施；
2 环评报告书（表）：应包括场地内各类污染源及其控制措施分析，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准。
实际提交材料：
	







4.1.4 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

1）达标自评
□ 达标；□ 不达标

2）评价要点
住区位于     气候区，所在城市为：      ，属于：□大城市、□中小城市
	项目类型
	项目日照情况

	☐公共建筑
	是否影响周边居住建筑、学校建筑等日照要求：☐是 ☐否

	☐托儿所或幼儿园
	生活用房冬至日底层满窗日照小时数单击输入小时

	☐中小学校
	南向的普通教室冬至日底层满窗日照小时数单击输入小时

	☐改造项目
	改造前冬至日日照时数单击输入小时，改造后冬至日日照时数单击输入小时

	☐以上皆否
	



3) 证明材料
提交材料及要求：
1、规划现状图：应标有清晰的红线、绿线，以及提供能反映本地块与周边地块的空间相邻关系（距离、高度等）；
2、日照模拟分析报告：应使用当地规委认可的计算软件对标准日最低日照时数进行模拟计算。
实际提交材料：
	







4.1.5 种植适应当地生态环境条件和体现地方特色的乡土植物，其占场地全部植物种类的比例不小于70%。

1）达标自评
□ 达标；□ 不达标

2）评价要点
（1）绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：□是、□否
全部植物种类数：     种，乡土植物种类数：     种，乡土植物种所占比例：    ％，
乡土植物种类数统计表：
	序号
	乔木
	是否属于乡土植物
	灌木
	是否属于乡土植物
	地被植物
	是否属于乡土植物

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	

	植物类别总数
	
	
	
	
	

	乡土植物类别总数
	
	
	
	
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1、景观总平图及设计说明：应体现项目红线范围内景观总体设计内容；
2、景观苗木表和种植图：应包括乔、灌、草植物种类及数量、基本信息、种植位置图。
实际提交材料：
	






[bookmark: _Toc469557191]4.2 评分项
[bookmark: _Toc469557192]Ⅰ 土地利用
4.2.1 节约集约利用土地。（总分19 分）

1）得分自评
	类型
	评价内容
	评价
分值
	自评
得分

	公共建筑
	容积率R
	0.5≤R＜0.8
	5
	

	
	
	0.8≤R＜1.5
	10
	

	
	
	1.5≤R＜3.5
	15
	

	
	
	R≥3.5
	19
	

	合计
	19
	



2) 评价要点
	项目类型
	项目情况

	公共建筑
	项目立项时间      年，用地面积      m2
地上建筑面积      m2，容积率      


3）证明材料
提交清单及要求：
1规划现状图：应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。如地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包括紫线、蓝线与绿线；
2总平面图：应包括规划用地面积、总建筑面积、绿地率、容积率等技术经济指标；
实际提交材料：
	







4.2.2 场地内合理设置绿化用地。（总分7分）

1）得分自评

	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	公共
建筑
	绿地率Rg
	30%≤Rg＜35%
	2
	

	
	
	35%≤Rg＜40%
	5
	

	
	
	Rg≥40%
	7
	

	
	非幼儿园、小学、中学、医院建筑，绿地向社会公众开放
	2
	

	☐其他
	☐幼儿园☐小学☐中学☐医院建筑
	2
	

	合计
	9
	


2) 评价要点
	项目类型
	公共建筑

	绿地面积（m2）
	

	用地面积（m2）
	

	绿地率（%）
	

	其他
	绿地是否向社会公众开放：☐是 ☐否
开放时间      



3) 证明材料
提交清单及要求：
1 总平面图：应包括规划用地面积、总建筑面积、绿地率、容积率等技术经济指标；
2人均公共绿地面积计算书：应体现公共绿地的位置、面积分析，以及计算结果；
3体现绿地向社会公众开放的相关文件：应包括设计理念及具体措施。
实际提交材料：
	







4.2.3 合理开发利用地下空间。（总分6 分）

1) 得分自评
	类型
	评价内容
	评价
分值
	自评得分

	公共建筑
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1；
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp2
	Rp1≥0.5
	3
	得分

	
	
	Rp1≥0.7且Rp2＜70%
	6
	

	
	经论证，场地区位、地质等条件不适宜开发地下空间的建筑
	不参评
	得分

	合计
	6
	得分



2) 评价要点
	项目类型
	公共建筑

	是否有地下空间
	☐是、☐否

	用地面积（m2）
	

	建筑面积（m2）
	

	地上建筑面积（m2）
	

	地下建筑面积（m2）
	

	地下空间主要功能
	

	地下建筑面积与地上建筑面积的比率（%）
	

	地下建筑面积与总用地面积的比率（%）
	

	地下一层建筑面积（m2）
	

	地下一层建筑面积与总用地面积的比率（%）
	


简要说明地下空间开发利用的设计说明：包括该建筑的场地区位、地质条件、地下空间功能分区以及地下空间开发利用的合理性等简要进行阐述。（200 字以内）
	





3) 证明材料
提交材料及要求：
1、建筑总平面图：应包括总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积、建筑占地面积等技术经济指标；
2、地下空间建筑平面图：应体现地下空间功能分区及面积；
3、地下空间不参评情况说明书：应论述项目不适宜开发地下空间的缘由，如场地区位和地质条件、建筑结构类型、建筑功能或性质确实不适宜开发地下空间等。（仅本条不参评项目提供）。
实际提交材料：
	



[bookmark: _Toc469557193]
Ⅱ 室外环境
4.2.4 建筑及照明设计避免产生光污染。（总分4 分）

1) 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	□玻璃幕墙：可见光反射比不大于0.2；
	2
	

	
	□非玻璃幕墙建筑
	
	

	2
	室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定。
	2
	

	合计
	4
	



2) 评价要点
是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：□是、□否
简要说明建筑及照明设计过程中，采用何种措施避免对周边建筑造成光污染（200 字以内）。
	





室外景观照明是否有直射光射入空中：□是、□否
3) 证明材料
提交材料及要求：
1总平面图：应反映本地块周边建筑类型，以及与周边居住类地块的空间相邻关系（距离、高度等）；
2建筑专业图纸及设计说明：应说明玻璃幕墙的可见光反射比的参数、玻璃幕墙或镜面应式铝合金装饰外墙的光污染分析说明，立面图应体现各个朝向的建筑立面布局；
3室外景观照明图纸及设计说明：应包括光污染控制说明；
4玻璃幕墙的光学性能检测报告：应包括可见光反射比参数；
5光污染分析专项报告：应包括玻璃幕墙或室外照明可能造成的光污染分析及解决方案。实际提交材料：
	







4.2.5 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的有关规定。（总分4 分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。
	4
	

	合计
	4
	



2) 评价要点
场地位于《声环境质量标准》中        类型
环境噪声检测情况        单位：dB（A）
	序号
	监测点
	环境噪声标准值（dB）
	环境噪声测试值（dB）

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	



简要说明建筑场地周围噪声分布状况，如果拟建噪声敏感建筑不能避免临近交通干线，或不能远离固定的设备噪声源时，说明降噪措施。（200 字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1环评报告书（表）或环境噪声影响测试报告：应体现环境噪声的测点布置、检测结果等，如环境噪声测试值比标准规定值高，需提供降低噪声的措施，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；
2噪声预测分析报告：应结合场地环境条件变化进行对应的噪声改变情况预测。
实际提交材料：
	







4.2.6 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（总分6分）

1) 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	在冬季典型风速和风向条件下
	1）建筑物周围人行区平均风速小于5m/s，且室外风速放大系数小于2；
	2
	

	
	
	2）除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa。
	1
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	1）场地内人活动区不出现涡旋或无风区；
	2
	

	
	
	2）50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。
	1
	

	合计
	6
	


注：场区风环境模拟应以申报对象所在地块为对象，并重点分析申报对象区域。

2) 评价要点
1、冬季典型风速和风向条件下：
建筑物周围人行区距地1.5m 高处的风速为：________m/s,风速放大系数为：________
除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为：________Pa
2、过渡季、夏季典型风速和风向条件下
场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：□ 是 □ 否
除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为：________Pa
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa 的可开启外窗的面积比例：________%
简要说明本项目室外风环境情况、改善风环境的措施。（200 字以内）
	





3）证明材料
提交材料及要求：
1室外风环境模拟分析报告：应包括冬季典型风速和风向条件下建筑物周围人行区距地1.5m 高处的风速和风速放大系数，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析。
2总平面图：应包括场地内各建筑的布局及高度、与周边建筑的空间相邻关系（距离、高度）。

实际提交材料：
	






4.2.7 采取措施降低热岛强度。（总分4 分）

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物等遮荫措施的面积：
	1）达到10%；
	1
	

	
	
	2）达到20%。
	2
	

	2
	超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不小于0.4。
	2
	

	合计
	4
	



2）评价要点
红线范围内户外活动场地内的遮荫措施有：□乔木、□构筑物（类型：________）、
□以上皆无。
	项目
	数值
	单位

	红线范围内户外活动场地面积
	
	m2

	红线范围内户外活动场地内乔木遮荫措施的面积
	
	m2

	红线范围内户外活动场地构筑物遮荫措施的面积
	
	m2

	红线范围内户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫措施的面积比例
	
	%



道路路面、屋面太阳辐射反射系数统计
	项目
	数值
	单位

	道路路面
	
	m2

	建筑屋面面积
	
	m2

	太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积
	
	m2

	太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例
	
	%


3）证明材料
提交材料及要求：
1景观专业图纸及设计说明：应说明乔木及场地构筑物的位置、数量、遮荫面积等技术经济指标，平面图应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、游憩场、地面停车场等的位置及面积，应提交构筑物详图；
2屋顶铺装平面图：应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积；
3场地铺装平面图：应体现各类铺装的类型、位置、面积，对硬质铺装，应体现铺装材料；
4 遮荫面积比例计算书：应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算；
5太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例计算书：应包括道路路面、建筑屋面面积各类铺装的类型、太阳辐射反射系数及面积的统计。
实际提交材料：

	







4.2.8 利用建筑底层架空形式改善场地通风环境，增加室外活动场地。（总分4 分）

1）得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	通风架空率
	不小于10%
	2
	

	
	不小于40%
	4
	

	合计
	4
	



2）评价要点
是否有底层架空或骑楼：是、否
底层架空面积：       m2
每栋楼一层标准层总面积：      m2
架空面积占每栋楼一层标准层总面积比例：       %

3）证明材料
提交材料及要求：
1建筑施工图及设计说明。
2通风架空率的面积计算书。
实际提交材料：
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4.2.9 场地与公共交通设施具有便捷的联系。（总分7分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、场地出入口到达公共汽车站的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m；
	3
	

	2、场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站）；
	3
	

	3、有便捷的人行通道联系公共交通站点。
	1
	

	合计
	7
	


 
2）评价要点
场地内交通组织是否人车分行：□ 是、□ 否
公共汽车站统计表：
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行请简要分析。（如有便捷的人行通道联系公共交通站点，请对此情况进行描述，300字以内）
	






3） 证明材料
提交材料及要求：
1当地最新的交通地图：应标明项目所在位置，所有出入口设置及附近公交站点；
2 场地周边公共交通设施布局图：应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口到达公交站点的距离，包括建筑与公共交通站场连通的专用通道、连接口等内容；
3公共交通站点分布说明：应包括项目附件公交站点分布情况介绍，项目场地出入口至附近公交站点的步行距离的标注说明，已建的公交站点照片或规划中公交站点的规划文件。实际提交材料：
	







4.2.10 场地内人行通道采用无障碍设计。（总分3 分）

1）得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	场地内人行通道采用无障碍设计
	3
	

	合计
	3
	



2）评价要点
场地内人行通道是否采用无障碍设计：☐是☐否 
简要说明场地内人行通道及场地内外联系的无障碍设计情况。（200字以内）。
	






3）证明材料
提交材料及要求：
1建筑设计说明：应包括对场地内人行通道无障碍设计的详细说明，并与详图一致；
2场地竖向设计：应与人行通道无障碍设计说明一致；
3总平面图：应体现建筑的主要出入口及场地内的人行系统与外部城市道路的连接是否满足无障碍要求。
实际提交材料：
	







4.2.11 合理设置停车场所。（总分6 分）

1) 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	自行车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施；
	3
	

	2
	合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中至少2项：
□采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地；配建地下停车位数量不少于总停车位数量的65%；
□采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率；□合理设计地面停车位，不挤占步行空间及活动场所。
□小区配置充电装置停车位比例不低于5%。
	3
	

	合计
	6
	



2) 评价要点
停车场所设置方式
	类别
	设置方式
	是否满足

	自行车停车设施
	停车设施位置合理、方便出入
	

	
	遮阳防雨措施
	

	机动车停车设施
	采用以下停车方式节约集约用地：
□机械式停车库、□地下停车库、□停车楼、
□其他方式          
	

	
	采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率
	

	
	合理设计地面停车位，不挤占步行空间及活动场所
	

	
	配置充电装置停车位比例
	


停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值辆（辆）
	是否满足

	自行车停车位数量
	
	
	

	机动车停车位数量
	
	
	


简要说明自行车及机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300 字以内）
	





3) 证明材料
提交材料及要求：
1、总建筑平面图：应包括机动车及非机动车停车位数量等技术经济指标，场地停车场的位置、停车位数量；
2、停车场平面图：应体现停车场的位置、停车位大小及数量等；
3、自行车遮阳防雨设施详图：应体现遮阳防雨设施的构造、尺寸、形式及材质；
4、机动车停车位详图：应体现停车设施的尺寸、形式及结构图；
5、 停车管理办法：应包含对外开放管理办法等（针对采用错时停车方式向社会开放的项目）。
实际提交材料：
	







4.2.12 提供便利的公共服务。（总分6 分）

1) 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	公共建筑
	☐2种及以上的公共建筑集中设置，或公共建筑兼容2种及以上的公共服务功能
☐配套辅助设施设备共同使用、资源共享
☐建筑向社会公众提供开放的公共空间
☐室外活动场地错时向周边居民免费开放
	满足2项
	3
	

	
	
	满足3项及以上
	6
	

	合计
	6
	



2）评价要点
公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	
	
	

	展览设施
	
	
	

	健身设施
	
	
	

	餐饮服务设施
	
	
	

	交往空间
	
	
	

	休息空间
	
	
	


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	
	
	
	☐是 ☐否

	文化设施
	
	
	
	☐是 ☐否

	公共广场
	
	
	
	☐是 ☐否

	公共绿地
	
	
	
	☐是 ☐否

	其他
	
	
	
	☐是 ☐否


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。（200字以内）
	



3）证明材料
提交材料及要求：
1 建筑专业图纸及设计说明：应标明场地内建筑的功能和类型，配套设施的面积、功能、位置、距主要出入口步行距离；
2公共空间开放实施方案：应包括开放空间的类型、位置、作用、开放时间及对象，具体管理办法；
3 配套设施共享实施方案：应包括配套设施的类型、位置、作用、共享对象，具体管理办法。
实际提交材料：
	






[bookmark: _Toc469557195]Ⅳ 场地设计与场地生态
4.2.13 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施。（总分3 分）

1) 得分自评
	序号
	评价内容
	评价
分值
	自评
得分

	1
	结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施
	3
	

	2
	项目为已完成土地的一级开发成为熟地
	不参评
	

	合计
	3
	



2) 评价要点
项目场地内是否有以下地形：☐自然水域☐湿地☐植被
以下地形在建设过程中被改造有：☐自然水域☐湿地☐植被
场地设计与建筑布局是否充分利用原有地形地貌：□是、□否
场地设计是否对原有的表层土进行保护利用：□是、□否
如对场地内原有的自然水域、湿地和植被进行了改造，简要说明工程结束后所采取的生态补偿措施。（100 字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1场地地形图、建筑及景观专业图纸：应体现开发前后场地内自然水域、湿地和植被的情况；
2 环评报告书（表）：应包括场地开发前原有地形地貌、场地开发对其影响和采取生态补偿措施，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；
3 表层土利用方案：应体现表层土的保护及利用措施；
4 生态保护和补偿方案：应说明采用生态补偿的具体措施及效果。
实际提交材料：
	







4.2.14 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2 的场地进行雨水专项规划设计。（总分9 分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到30%；
	3
	

	2、合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施；
	3
	

	3、硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%。
	3
	

	总计
	9
	



2) 评价要点
项目所在地：            ，当地年降雨量            mm；
场地内绿色雨水基础设施统计
	序号
	绿色雨水基础设施设施类型
	面积（m2）

	1
	下凹式绿地
	

	2
	雨水花园
	

	3
	屋顶绿化
	

	4
	植被浅沟
	

	5
	树池
	

	6
	雨水塘
	

	7
	雨水湿地
	

	8
	景观设计水体
	

	9
	自然水体（河流、湖泊）
	

	10
	其他有调蓄雨水功能的绿地和水体
	

	
	合计
	

	场地绿地面积
	

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例%。
	


请简要描述衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施的措施及径流污染控制措施。（200字以内）
	




硬质铺装地面中透水铺装面积比例计算
	序号
	透水铺装类型
	面积（m2）

	1
	植草砖
	

	2
	透水沥青
	

	3
	透水混凝土
	

	4
	透水地砖
	

	5
	其他
	

	合计
	

	硬质铺装总面积
	

	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例（%）
	


地下室顶板上覆土深度     m，当地园林绿化部门要求     m。
当透水铺装下为地下室顶板时，地下室顶板是否设有疏水板及导水管等：☐是 ☐否
请简要描述雨水的渗透方式，包括透水铺装的位置及疏水板及导水管详细做法。（200字以内）
	




项目场地用地面积        m2; 场地用地面积是否大于10hm2：□是、□否。
如场地用地面积是否大于10hm2，应简要描述场地雨水专项规划设计，包含对场地内径流减排、污染控制、雨水收集回用等的全面统筹规划设计。（300字以内）
	






3）证明材料
提交材料及要求：
1景观专业图纸及设计说明：应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园位置、面积，下凹绿地、雨水花园详图，并应标明与周边道路的高差；
2场地铺装图纸及设计说明：应反映室外透水地面的类型、位置、面积、铺装材料等；
3 给排水室外平面图：应反映屋面雨水、道路雨水排水，并提供其进入地面生态设施的详图；
4雨水专项规划设计方案：应介绍规划依据、设计参数、雨水控制与利用方案、雨水控制与利用设施规模和布局、地面高程控制。
实际提交材料：
	







4.2.15 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（总分6 分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	场地年径流总量控制率达到55%
	3
	

	场地年径流总量控制率达到70%
	6
	

	总计
	6
	



2) 评价要点
项目所在地：           ，年均降雨量：            mm
请简要说明雨水入渗、调蓄和回收利用设施的类型、汇水面积、径流系数、位置及控制雨量。（200字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1 景观专业图纸及设计说明：应体现项目红线范围内透水铺装、下凹绿地、雨水花园等入渗调蓄设施的位置、面积类型等，提供入渗调蓄设施详图并标明其与周边道路的高差；
2 给排水专业图纸及设计说明：应反映室外给排水管线设置，提供雨水收集回收设施详图；
3设计控制雨量计算书：应包括当地降雨统计数据，年径流总量控制率详细计算过程。
实际提交材料：
	







4.2.16 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物。（总分6分）

1) 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用乔、灌、草结合的复层绿化，绿地配植乔木不少于3株/100m2，种植区域覆土深度不小于1.2m，排水能力满足植物生长需求；
	3
	

	2
	采用垂直绿化、屋顶绿化等方式。屋顶绿化面积占可绿化屋顶总面积的比例达到50%，或垂直绿化面积占可种植区域面积的比例不小于15%。
	3
	

	合计
	6
	



2) 评价要点
绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：□是、□否
是否采用包含乔、灌木的复层绿化：□是、□否
如绿化植物种植在地下车库顶板上，则种植区域覆土深度：         m。
项目用地面积：          m2，绿地面积：         m2
绿地中乔木的数量：          株，平均每100m2 绿地面积上的乔木数：          株
常绿乔木数量：    株，落叶乔木数量    株，常绿乔木与落叶乔木数量的比例：         
请列举本项目中的主要绿化物种：（200 字以内）
	




是否采用屋顶绿化：□是、□否
是否采用垂直绿化：□是、□否
屋顶可绿化面积：          m2；屋顶绿化面积：          m2；屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比例：         %；
可种植区域面积面积：          m2；垂直绿化面积：          m2；垂直绿化面积占可种植区域面积的比例比例：         %。
请简要说明屋顶绿化或垂直绿化的位置、方式、主要植物种类等。（200字以内）
	





3) 证明材料
提交材料及要求：
1、景观总图及设计说明：应体现项目红线范围内景观总体设计内容；
2、景观苗木表和种植图：应包括乔、灌、草植物种类、基本信息、种植位置图；
3、屋顶绿化平面图：应提供屋顶可绿化面积、屋顶绿化的类型、面积、种植植物；
4、垂直绿化种植图：应提供垂直绿化的位置、面积、种植植物。
实际提交材料：
	






[bookmark: _Toc435604663][bookmark: _Toc469557196]5 节能与能源利用
	子项
	条文
编号
	条文
	总分
	不参
评分
	得分

	控制项
	5.1.1
	建筑设计应符合国家和地方现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。
	
	
	√

	
	5.1.2
	不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源。
	
	
	√


	
	5.1.3
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
	
	
	√

	
	5.1.4
	各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的现行值。
	
	
	√

	
	5.1.5
	对于有空调通风采暖需求的建筑，如采用集中供暖、通风与空调系统，合理设置室外的机组、冷却塔、水泵等设备的位置；采用分体和单元式空调的建筑，统一设置室内外机位置。在保证空调运行效率的情况下，减少噪声对室内外环境的干扰。
	
	
	√

	建筑与
围护结
构
	5.2.1
	结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。
	6
	
	[bookmark: BM5211]

	
	5.2.2
	建筑能获得良好的通风。
	6
	
	[bookmark: BM5221]

	
	5.2.3
	围护结构热工性能指标优于国家和地方现行有关建筑节能设计标准的规定。
	8
	
	[bookmark: BM5231]

	
	5.2.4
	南向外窗采用外遮阳，东、西向外窗采用可调节外遮阳，同时兼顾其安全性。
	4
	
	

	
	5.2.5
	东西墙进行绿化、遮阳或采用通风隔热措施。
	4
	
	

	
	5.2.6
	采用通风间层保温隔热屋面、蓄水屋面或植被屋面。
	5
	
	

	
	5.2.7
	建筑中庭充分考虑自然通风，必要时设置机械排风。天窗面积不大于屋顶总面积的20%。
	2
	
	

	供暖、通风与空调
	5.2.8
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。
	5
	
	[bookmark: BM5241]

	
	5.2.9
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%。
	5
	
	[bookmark: BM5251]

	
	5.2.10
	合理选择和优化供暖、通风与空调系统。 
	8
	
	[bookmark: BM5261]

	
	5.2.11
	采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。
	5
	
	[bookmark: BM5271]

	
	5.2.12
	采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。
	7
	
	

	照明与电气
	5.2.13
	走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。
	4
	
	

	
	5.2.14
	照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的目标值规定。
	6
	
	

	
	5.2.15
	合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。
	3
	
	

	
	5.2.16
	合理选用节能型电气设备。 
	5
	
	

	能量综合利用 
	5.2.17
	排风能量回收系统设计合理并运行可靠。 
	2
	
	

	
	5.2.18
	合理采用蓄冷蓄热系统。
	2
	
	

	
	5.2.19
	合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。
	3
	
	

	
	5.2.20
	根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。
	10
	
	

	合计
	100
	
	





[bookmark: _Toc469557197]5.1 控制项
5.1.1建筑设计应符合国家和地方现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。

1） 达标自评：
□达标；□不达标

2） 评价要点：
建筑所处城市的建筑热工气候分区：夏热冬冷地区
执行的建筑节能标准：                   ，节能率：        。
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型 I
	类型 II
	类型 III
	
	

	体形系数
	—
	
	
	
	
	

	窗墙比
	东向 
	—
	
	
	
	
	

	
	南向 
	—
	
	
	
	
	

	
	西向 
	—
	
	
	
	
	

	
	北向 
	—
	
	
	
	
	

	屋顶透明部分面积比例 
	—
	
	
	
	
	

	屋面传热系数 K 
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K 
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K 
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数 K
	东向 
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	
	南向 
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	
	西向 
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	
	北向 
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	遮阳系数 SC
	东向 
	—
	
	
	
	
	

	
	
	南向 
	—
	
	
	
	
	

	
	
	西向 
	—
	
	
	
	
	

	
	
	北向 
	—
	
	
	
	
	

	屋顶透明部分
	传热系数 K 
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	遮阳系数 SC 
	—
	
	
	
	
	

	地面
	热阻 R 
	(m2·K)/W
	
	
	
	
	

	地下室外墙
	热阻 R 
	(m2·K)/W 
	
	
	
	
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

外窗和玻璃幕墙的气密性能指标：
	指标类型
	气密性等级
	标准要求
	是否满足

	外窗
	
	
	

	幕墙
	
	
	



供暖锅炉的额定热效率：
	锅炉类型
	热效率
	标准值
	是否满足

	
	
	
	

	
	
	
	



空调系统的冷热源机组能效比：
	编号
	设备类型
	额定制冷量（kW）
	性能参数（W/W）
	是否满足

	
	
	
	实际设备
	标准要求
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



项目是否采用分户（单元）热计量：□是□否；项目是否采用分室（户）温度调节：□是□否。
请简要阐述建筑围护结构应用情况。（200字以内）
	





3） 证明材料：
提交材料及要求：
1、建筑施工图设计说明：应有围护结构做法及性能指标说明，外窗和玻璃幕墙气密性指标说明；
2、暖通施工图设计说明：应有空调、采暖系统、热计量和末端温度调节方式等内容相关介绍；
3、节能计算书：应有围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数。
实际提交材料：
	







5.1.2不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。

1） 达标自评：
□达标；□不达标；□不参评（非集中空调或供暖的建筑不参评）

2） 评价要点：
项目的供暖空调系统的热源     ，是否采用电直接加热设备：☐是 ☐否
项目的空气加湿热源      ，是否采用电直接加热设备：☐是 ☐否
热源选择是否符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50376和相关节能标准的规定：☐是 ☐否
如属于《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ4/003中规定可以采用电力直接供暖和加湿的情况，请简要说明。（200字以内）
	






3） 证明材料：
提交材料及要求：
1、暖通施工图及设计说明：应说明对空调采暖系统的设置，设备材料表应包括相关设备性能参数，机房布置图应体现机组形式及位置。
实际提交材料：
	







5.1.3 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

1） 达标自评：
□达标；□不达标

2) 评价要点：
以下实行能耗分项计量的部分：☐空调冷热源☐输配系统☐照明插座☐动力☐特殊用电☐其他
请简要说明独立分项计量系统，说明该系统的设计原则及相关监测、分析系统的设计思想。（200字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1、暖通施工图纸及设计说明：采用集中空调的建筑，在暖通空调系统图中体现不同空调分区的冷热量计量表；
2、电气专业图纸及设计说明：应说明用电分项计量的设计情况，配电系统图应体现对冷热源、输配系统、照明、其他动力系统、热水等不同能耗设置独立电表进行计量，对不同租户的用电分别设置电表。
实际提交材料：
	







5.1.4各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的现行值。

1) 达标自评：
□达标；□不达标

2) 评价要点：
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施：（150 字以内）
	






照明功率设计值：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3) 证明材料
提交材料及要求：
1 电气专业图纸及设计说明：应说明照明设计要求、设计标准、控制原则等，应提供电气照明系统图和平面图；
2照明功率密度计算书：应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度。
实际提交材料：
	







5.1.5 对于有空调通风采暖需求的建筑，如采用集中供暖、通风与空调系统，合理设置室外的机组、冷却塔、水泵等设备的位置；采用分体和单元式空调的建筑，统一设置室内外机位置。在保证空调运行效率的情况下，减少噪声对室内外环境的干扰。

1) 达标自评：
□达标；□不达标

2) 评价要点：
简要说明空调、采暖系统，室外的机组、冷却塔、水泵等设备的位置，同时说明为空调室外机提供遮阳、通风掩体及防止气流短路的措施以和减少机组噪声的措施：（150 字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1、暖通施工图纸及设计说明：暖通施工图设计说明中应有对室外的机组、冷却塔、水泵等设备的位置以及减少噪声措施的说明。
2、对于采用分体空调项目，在建筑图纸上应含空调机位，格栅大样图等。

实际提交材料：
	







[bookmark: _Toc469557198]5.2 评分项
[bookmark: _Toc469557199]Ⅰ建筑与围护结构
5.2.1 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。（总分6分）
1） 得分自评：
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计
	6
	

	合计
	6
	



2） 评价要点：
建筑朝向为：     ；体形系数为     ，是否满足国家或地方节能标准：☐是 ☐否
建筑的窗墙比为：东向    南向     西向     北向     ，是否满足国家或地方节能标准：☐是 ☐否
请简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计。概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，避开主导风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（300字以内）
	






3） 证明材料：
提交材料及要求：
1 总平面图：应反映本地块与周边地块的空间相邻关系（距离、高度等）；
2 建筑专业图纸及设计说明：应包括建筑总平面设计原则，说明建筑的朝向、体形系数和窗墙比，应提供建筑立面图；
实际提交材料：
	







5.2.2建筑能获得良好的通风。（总分6 分）

1） 得分自评：

（有严格室内温湿度要求、不宜进行自然通风的建筑或房间，本条不参评；当建筑层数大于18 层时，18层以上部分不计入评判范围。）
□不参评，原因：__________
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	1、设玻璃幕墙且不设外窗的建筑：
	1）玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5%；
	4
	

	
	
	2）玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到10%。
	6
	

	2
	2、设外窗且不设玻璃幕墙的建筑：
	1）外窗可开启面积比例达到30%；
	4
	

	
	
	2）外窗可开启面积比例达到35%。
	6
	

	3
	3、设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的平均值。
	6
	

	合计
	6
	



2） 评价要点：
外窗可开启面积比例：
	类型
	类型
	外窗尺寸
	数量（个）
	可开启面积比例（%）

	
	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	

	

外窗

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	总计
	

	幕墙
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计
	



3） 证明材料：
提交材料及要求：
1建筑专业图纸及设计说明：应说明外窗和幕墙开启方式、种类、面积与数量，应提交平面图、立面图、门窗表和幕墙图纸；
2 可开启面积比例计算书：应对外窗、幕墙的总面积及可开启部分进行统计。
实际提交材料：
	







5.2.3围护结构热工性能指标优于国家和地方现行有关建筑节能设计标准的规定。（总分8分）

1） 得分自评：
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	围护结构热工性能比国家和地方现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度
	达到5%
	4
	

	
	达到10%
	8
	


或者
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	供暖空调全年计算负荷降低幅度
	达到5%
	4
	

	
	达到10%
	8
	

	合计
	8
	



2） 评价要点：
建筑所处城市的建筑热工气候分区为夏热冬冷地区；执行的建筑节能标准：          
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	提高
比例
（%）

	
	
	类型 I
	类型 II
	类型 III
	
	

	体形系数 
	—
	
	
	
	
	

	窗墙比
	东向 
	—
	
	
	
	
	

	
	南向 
	—
	
	
	
	
	

	
	西向 
	—
	
	
	
	
	

	
	北向 
	—
	
	
	
	
	

	屋顶透明部分面积比例 
	—
	
	
	
	
	

	屋面传热系数 K 
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K 
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K 
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数 K
	东向 
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	
	南向 
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	
	西向 
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	
	北向 
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	遮阳系数 SC
	东向 
	—
	
	
	
	
	

	
	
	南向 
	—
	
	
	
	
	

	
	
	西向 
	—
	
	
	
	
	

	
	
	北向 
	—
	
	
	
	
	

	屋顶透明部分
	传热系数 K 
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	遮阳系数 SC 
	—
	
	
	
	
	

	地面
	热阻 R 
	(m2·K)/W
	
	
	
	
	

	地下室外墙
	热阻 R 
	(m2·K)/W
	
	
	
	
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	全年采暖负荷
	kW
	
	

	全年空调负荷
	kW
	
	

	全年总负荷
	kW
	
	

	负荷降低幅度
	％
	



3） 证明材料：
提交材料及要求：
1 建筑专业图纸及设计说明：应说明围护结构热工性能参数、外窗和玻璃幕墙气密性指标，应提交围护结构详图；
2 节能计算书：应包括围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；。
3供暖空调全年计算负荷报告：应体现计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。
实际提交材料：
	







5.2.4 南向外窗采用外遮阳，东、西向外窗采用可调节外遮阳，同时兼顾其安全性。（总分4分）

1） 得分自评：
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	南向外窗采用外遮阳（占外窗总面积比例）。
	1）达到50%；
	2
	

	
	2）达到90%。
	3
	

	东、西向外窗采用可调节外遮阳（占外窗总面积比例）。
	1）达到50%；
	0.5
	

	
	2）达到100%。
	1
	

	合计
	4
	



2） 评价要点：
南向外窗遮阳部分面积为       ㎡，比例为        %
东、西向外窗有可调节外遮阳措施的面积为        ㎡，比例为        % 。
简要说明所采用的可调节外遮阳技术及使用位置。（200 字以内）
	






3) 证明材料
提交清单及要求：
1.建筑施工图：建筑平、立、剖图纸。
2. 遮阳设计图纸及设计说明：遮阳图纸需提供遮阳系统详细的控制安装节点图，以及遮阳系统的平面图、立面图。遮阳设计说明中，应对建筑南向外窗总面积、东西向外窗的面积、外遮阳面积以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计。
实际提交材料：
	







5.2.5 东西墙进行绿化、遮阳或采用通风隔热措施。（总分4分）

1） 得分自评：（当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评。）
□不参评，原因：____________________

	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	30%以上的东、西墙面积采用绿化、墙体遮阳或采用通风隔热墙体等措施；
	3
	

	40%以上的东、西墙面积采用绿化、墙体遮阳或采用通风隔热墙体等措施。
	4
	

	合计
	4
	



2） 评价要点：
东、西外墙防晒措施面积比
	楼栋编号
	外墙朝向
	防晒措施
	外墙面积(m2)
	防晒措施设置面积
(m2)
	防晒措施外墙面积比
(%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


请简要说明东、西墙防晒措施的构造情况：（200字以内）
	






3) 证明材料
提交清单及要求：
1.建筑施工图及设计说明：建筑平、立、剖图纸，建筑设计说明。
2.景观施工图及设计说明：垂直绿化形式、种植植物高度。
实际提交材料：
	







5.2.6采用通风间层保温隔热屋面、蓄水屋面或植被屋面。（总分5分）

1） 得分自评：（超高层建筑不参评）
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	可利用屋面采用通风间层保温隔热屋面、蓄水屋面或植被屋面均可得分，超高层居住建筑此项不参评。
坡屋面如设有老虎窗、通风百叶等通风构造措施，可视为通风间层保温隔热屋面。
	1）达到75%；
	3
	

	
	2）达到100%。
	5
	

	合计
	5
	



2） 评价要点：
屋顶隔热措施面积比
	建筑名称
	隔热措施
	屋顶面积（m2）
	可利用屋面(m2)
	采用隔热措施的面积(m2)
	面积比(%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3) 证明材料
提交材料及要求：
1.建筑施工图及设计说明：含通风间层隔热屋面、蓄水屋面或植被屋面的内容的设计说明，建筑屋顶平面图。
2. 通风间层隔热屋面、蓄水屋面或植被屋面的面积比例计算书。
实际提交材料：
	







5.2.7 建筑中庭充分考虑自然通风，必要时设置机械排风。天窗面积不大于屋顶总面积的20%。（总分2分）

1） 得分自评： 
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	建筑中庭充分考虑自然通风，必要时设置机械排风。天窗面积不大于屋顶总面积的20%；若天窗面积突破了限值，建筑围护结构的热工性能必须符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.3节的规定。
	2
	

	合计
	2
	



2） 评价要点：
描述建筑中庭设计情况及比例计算（200字内）。
	




3) 证明材料
提交材料及要求：
1.建筑施工图及设计说明：含建筑中庭的平面图及构造大样图。
2.节能计算书。
实际提交材料：
	








[bookmark: _Toc469557200]Ⅱ 供暖、通风、与空调
5.2.8 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（总分5分）

[bookmark: _Toc435604664]1) 得分自评：
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003规定值的提高或降低幅度满足表5.2.4的要求；
2、对房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准的节能评价值要求。
	5
	

	对城市市政热源，不对其热源机组能效进行评价；
冷热源机组位于由第三方建设和管理的集中能源站内，不参评。
	5
	

	合计
	5
	



[bookmark: _Toc435604666]2) 评价要点：
[bookmark: _Toc435604667]简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式：（100 字以内）
	





[bookmark: _Toc435604668]冷热源机组性能参数：
	机组类型
	设备型号
	额定制冷量（kW）
	能效指标
	提高或降低幅度（%）

	
	
	
	设计值
	标准要求
	

	电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	多联式空调（热泵）机组
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	机组类型
	设备型号
	参数类别
	能效指标
	提高或降低幅度（%）

	
	
	
	设计值
	标准要求
	

	溴化锂吸收式冷水机组（直燃型）
	
	制冷性能参数
	
	
	

	
	
	制热性能参数
	
	
	

	溴化锂吸收式冷水机组（蒸汽型）
	
	单位制冷量蒸汽耗量
	
	
	

	机组类型
	设备型号
	热效率（%）
	提高或降低幅度（百分点）

	
	
	设计值
	标准要求
	

	燃煤锅炉
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	燃油、燃气锅炉
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	机组类型
	设备型号
	能效指标

	
	
	能效等级
	节能评价值要求

	房间空气调节器
	
	
	

	
	
	
	

	家用热水炉
采暖炉（单采暖）或采暖炉（两用型）供暖
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3) 证明材料：
提交材料及要求：
1.暖通专业施工图及设计说明：应说明空调采暖系统设置，机房详图应体现机组位置及尺寸；
2.暖通设备清单：应包括相关设备性能参数的完整详细说明。
实际提交材料：
	







5.2.9 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%。（总分5分）

[bookmark: _Toc435604669]1) 得分自评： 
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	未采用集中空调和（或）供暖的建筑，本条不参评。
	5
	

	1、供暖系统热水循环泵耗电输热比满足《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的要求；
2、通风空调系统风机的单位风量耗功率满足《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的要求；
3、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比应比《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定值低20%以上；
	5
	

	对于多联式空调（机组）系统，最大等效配管长度小于等于70m时，不参评，如果最大等效配管长度大于70m时，则需按参评不得分计。
	5
	

	合计
	5
	



[bookmark: _Toc435604671]2) 评价要点:
项目是否设置以下系统：☐集中空调系统  ☐集中供暖系统
供暖系统热水循环泵的耗电输热比     ，是否符合现行GB50189规定：☐是 ☐否
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比    ，比标准规定值降低幅度      %
通风空调系统风机单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	风机的单位风量耗功率W/（m3/h）
	是否符合要求

	
	
	
	☐是 ☐否

	
	
	
	☐是 ☐否

	
	
	
	☐是 ☐否

	
	
	
	☐是 ☐否


[bookmark: _Toc435604675]
3) 证明材料
[bookmark: _Toc435604676]提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604677]1.暖通施工图：应有通风空调系统风机的详细参数，设备清单；
[bookmark: _Toc435604678]2.暖通施工图设计说明：应有风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比的计算说明，若设计说明中缺少相关数据，则须提供相应计算书。
[bookmark: _Toc435604679]实际提交材料：
	






5.2.10 合理选择和优化供暖、通风与空调系统。（总分8分）

[bookmark: _Toc435604680]1) 得分自评： 
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	供暖、通风与空调系统能耗降低幅度5%≤De＜10%
	2
	

	供暖、通风与空调系统能耗降低幅度10%≤De＜15%
	5
	

	供暖、通风与空调系统能耗降低幅度De≥15%
	8
	

	合计
	8
	



[bookmark: _Toc435604682]2) 评价要点:
参照建筑执行的建筑节能设计标准      ，参建筑依据的建筑节能设计标准      。
能耗模型设定
	设定内容
	参评系统
	参照系统

	围护结构热工参数
	
	

	暖通空调系统
	冷源系统
	
	

	
	热源系统
	
	

	
	输配系统
	
	

	
	末端系统
	
	

	
	控制系统
	
	


模拟结果统计
	分项能耗
	单位
	参评建筑
	参照建筑

	供暖能耗
	kWh/（m2·a）
	
	

	供冷能耗
	kWh/（m2·a）
	
	

	供暖、通风与空调系统水泵能耗
	kWh/（m2·a）
	
	

	供暖、通风与空调系统风机能耗
	kWh/（m2·a）
	
	

	照明能耗
	kWh/（m2·a）
	
	

	动力能耗
	kWh/（m2·a）
	
	

	供暖、通风与空调系统年能耗
	kWh/（m2·a）
	
	

	供暖、通风与空调系统能耗降低幅度
	%
	
	

	单位面积能耗[kWh/（m2•a）]
	
	建筑总能耗（MJ/a）
	


注：动力能耗包括电梯、非空调区域通风、生活热水、自来水加压、排污等设备（不包括供暖、通风与空调系统系统设备）的能耗。

[bookmark: _Toc435604685]3) 证明材料：
[bookmark: _Toc435604686]提交资料及要求：
[bookmark: _Toc435604688]1.暖通专业施工图及设计说明：应包括对供暖空调系统及设备性能参数的完整说明；
2.暖通空调能耗模拟计算书：应包括详细的建筑基本信息、所用的模拟软件、运行时间表、围护结构热工参数、室内得热、供暖通风与空调系统参数、模拟结果等内容。
实际提交材料：
	







5.2.11 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。（总分5分）

[bookmark: _Toc435604689]1) 得分自评：
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	对于采用分体空调、可随时开窗通风的民用建筑，本条可直接得分。
	5
	

	1、如采用全空气空调系统（全空气空调系统的空调面积需占总空调面积50%以上），设计中采用实现全新风运行或可调新风比的措施，并且可全新风运行的空调面积不少于所有全空气空调面积的60%；
2、设计中采用过渡季节改变新风送风温度、优化冷却塔供冷的运行时数、处理负荷及调整供冷温度等节能措施。
上述措施做到一条即可。
	5
	

	合计
	5
	



[bookmark: _Toc435604691]2) 评价要点:
[bookmark: _Toc435604692]请对降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗具体采取的措施进行简要说明。（200 字以内）
	






[bookmark: _Toc435604693]3) 证明材料：
[bookmark: _Toc435604694]提交资料及要求：
1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明降低过渡季能耗采取具体措施，应提交平面图、系统图。

[bookmark: _Toc435604696]2、建筑施工图及设计说明：对于采用分体空调的建筑，应提供包括建筑平、立、剖面图及设计说明。
[bookmark: _Toc435604697]实际提交材料：
	







5.2.12 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。（总分7分）

[bookmark: _Toc435604698]1) 得分自评：
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对系统进行分区控制；空调方式采用分体空调及多联机的，可直接得分；
	2
	

	2、合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷（热）量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的规定；
	2
	

	3、水系统或风系统采用变频技术，且采取相应的水力平衡措施，如采用分体式空调器或多联机作为冷热源，本款直接得分。
	3
	

	合计
	7
	



[bookmark: _Toc435604699]2) 评价要点:
是否根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：☐是 ☐否，是否可实现分区控制：☐是 ☐否
[bookmark: _Toc435604700]简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。（200 字以内）
	



请简要说明机组如何根据负荷变化调节制冷（热）量。（100字以内）
	



空调水系统是否采取以下措施：☐变频技术（系统形式     ）☐水力平衡措施
空调风系统是否采取以下措施：☐变频技术（系统形式     ）☐水力平衡措施
如果空调风系统是否采取相应的水力平衡措施，请简要说明。（200字以内）
	



3) 证明材料：
提交资料及要求：
[bookmark: _Toc435604709]1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明系统分区、空调水系统和风系统的形式及变频情况、设备性能参数，水力平衡措施，空调水管、风管平面布置情况，机房详图应体现冷热源机组的平面布置及相应的负荷控制策略；
2.空调冷源机组IPLV计算书：应体现25%、50%、75%及100%负荷工况下的性能系数及计算过程；
实际提交材料：
	





[bookmark: _Toc469557201]Ⅲ 照明与电气
5.2.13 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。（总分4分）

1) 得分自评：
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	公共活动区域（门厅、大堂、走廊、楼梯间、地下车库等）以及大空间应采取定时、感应等节能控制措施。
	4
	

	合计
	4
	



2) 评价要点：
简要说明建筑公共空间的照明控制策略和节能措施（200 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604710]1.电气专业施工图及设计说明：应说明照明设计系统的分区设计及不同区域的控制策略，各层照明平面图应体现不同区域的照明灯具及照明配电系统的平面布置情况，照明控制系统图应体现不同区域照明系统的控制方式，对于集中控制的照明系统，应提供相应的弱电图纸。
实际提交材料：
	







5.2.14 照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 中的目标值规定。（总分6分）

1) 得分自评：
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、公共区域满足要求；
	4
	

	2、所有区域均满足要求。
	6
	

	合计
	6
	



2) 评价要点：
请简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。（200字以内）
	




照明功率设计值：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604711]1. 电气专业施工图及设计说明：应说明照明设计要求、设计标准、控制原则等，应提供电气照明系统图和平面图；
2. 照明功率密度计算书：应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度。
实际提交材料：
	







5.2.15 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。（总分3 分）

1) 得分自评： 
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、附体自动起停等节能措施
	3
	

	仅设有一台电梯，满足节能电梯相关规定
	3
	

	不设电梯的建筑
	不参评
	

	合计
	3
	



2) 评价要点：

	设备类型及型号
	台数
	控制方式
	是符合要求

	电梯
	
	
	
	☐是 ☐否

	
	
	
	
	☐是 ☐否

	
	
	
	
	☐是 ☐否

	自动
扶梯
	
	
	
	☐是 ☐否

	
	
	
	
	☐是 ☐否

	
	
	
	
	☐是 ☐否


简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施：（150 字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604712]1. 电梯及自动扶梯设施图纸及设计说明：应包括电梯和自动扶梯的选型参数表，系统图及控制系统图应体现体现群控和启停控制等节能控制措施；
2 .电梯产品说明书：应包括性能、型号、参数等内容，并与设计说明一致；
实际提交材料：
	







5.2.16 合理选用节能型电气设备。（总分5 分）

1) 得分自评：
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的节能评价值要求；
	3
	

	2、水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求。
	2
	

	合计
	5
	



2) 评价要点：
三相配电变压器损耗参数
	额定容量kVA
	损耗W
	短路阻抗（Ux）

	
	空载（P0）
	负载（Px）
	

	
	设计值
	节能评价值
	设计值
	节能评价值
	设计值
	节能评价值

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备类型
	设备型号
	效率
	依据的标准
	是否满足要求

	
	
	设计值
	节能评价值
	
	

	水泵
	
	
	
	
	☐是 ☐否

	
	
	
	
	
	☐是 ☐否

	
	
	
	
	
	☐是 ☐否

	风机
	
	
	
	
	☐是 ☐否

	
	
	
	
	
	☐是 ☐否

	
	
	
	
	
	☐是 ☐否

	其他
	
	
	
	
	☐是 ☐否

	
	
	
	
	
	☐是 ☐否



3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604713]1.电气专业施工图及设计说明：应包括与变压器选型设计、无功补偿、谐波治理相关的电气设计说明，低压配电系统图及平面图等；
2.变压器负荷计算书：应包括详细的计算过程；
3.暖通设备材料表：应包括水泵、风机（及其电机）等的效率参数。
实际提交材料：
	







[bookmark: _Toc469557202]Ⅳ 能量综合利用
5.2.17 排风能量回收系统设计合理并运行可靠。（总分2分）

1) 得分自评
	序号
	评价内容
	评价
分值
	自评
得分

	1
	集中空调系统的排风能量回收系统：额定热回收效率（全热和显热）不低于60%
	3
	

	2
	带热回收的新风与排风双向换气装置：额定热回收效率不低于55%
	3
	

	3
	无独立新风系统
	不参评
	

	4
	新风与排风的温差不超过15℃
	不参评
	

	5
	其他不宜设置排风能量回收系统的建筑
	不参评
	

	合计
	3
	



2) 评价要点
项目所在地：      ；夏季室外计算干球温度：      ；冬季室外计算干球温度：     。
项目是否设计能量回收系统：□是□否，位置：         ；
项目是否设计热回收器：□是□否，位置：         。
能量回收机组设计参数：
	设备类型
	台数
	能量形式
	风量（m3/h）
	功率（kW）
	热回收效率（%）
	是否满足要求

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



热回收器（带热回收的新风与排风双向换气装置）设计参数：
	设备类型
	台数
	能量形式
	风量（m3/h）
	功率（kW）
	热回收效率（%）
	是否满足要求

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



简要说明排风能量回收系统的适用性和经济效益：对该建筑中采用的能量回收系统进行简要说明，重点阐述系统适用性及经济效益。（200 字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604714]1.暖通专业施工图及设计说明：应说明能量回收系统的设计情况、所选能量回收装置的风量和额定热回收效率等参数，风管平面图应体现能量回收装置的位置及接管方式；
2.排风能量回收系统经济效益分析报告：应包括设计方案、经济效益及回收期。
实际提交材料：
	







5.2.18 合理采用蓄冷蓄热系统。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分
（分）

	用于蓄冷的电驱动蓄能设备提供的设计日的冷量达到30%；参考现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189，电加热装置的蓄能设备能保证高峰时段不用电
	2
	

	最大限度地利用谷电，谷电时段蓄冷设备全负荷运行的80%应能全部蓄存并充分利用
	2
	

	当地峰谷电价差低于2.5倍或没有峰谷电价
	不参评
	

	合计
	2
	



2) 评价要点
项目所在地是否有分时电价：□是□否，若是，则峰谷电价比为：          。
项目是否设计蓄冷蓄热系统：□是□否，若是，系统形式：          。
若采用蓄冷系统，请填写如下内容：
设计日空调总冷量：          kW·h，蓄冷装置的冷量：          kW·h。
简要说明蓄冷蓄热系统的设计：包括蓄冷蓄热系统的容量、系统选择、设备的选型及蓄能系统的效果等。
（300 字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604715]1 .暖通专业图纸及设计说明：应包括蓄冷蓄热系统情况，蓄冷蓄热设备的容量和效率参数，蓄冷蓄热系统的位置和尺寸等；
2.蓄冷蓄热系统专项报告：应包括设计日的空调逐时冷负荷计算，冷负荷分布图，蓄冷介质和蓄冷方式，冷系统的运行控制策略，冷水机组和蓄冷设备的容量，系统技术经济分析。
实际提交材料：
	







5.2.19 合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。（总分3分）

1) 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	蒸汽：余热或废热提供的蒸汽量占设计日总量的比例达到40%
	3
	

	2
	供暖：余热或废热提供的供暖量占设计日总量的比例达到30%
	3
	

	3
	生活热水：余热或废热提供的生活热水量占设计日总量的比例达到60%
	3
	

	4
	无可用的余热废热源，或无稳定的热需求的建筑
	不参评
	

	合计
	3
	



2) 评价要点
	类别
	总用量
	余热或废热提供的量
	余热或废热提供的比例（%）
	是否满足要求

	蒸汽
	
	
	
	

	供暖
	
	
	
	

	生活热水
	
	
	
	



简要说明余热或废热利用的系统形式、容量、适用性及经济效益进行阐述。（200 字以内）
	







3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604716]1.暖通专业图纸及设计说明：应包括余热或废热系统的设计说明，相关设备的设计参数、位置和供应范围；
2.余热废热利用可行性论证报告：包括设计日的蒸汽负荷、供暖负荷或生活热水负荷计算，可资利用的余热或废热的资源量及品质，系统的形式及设备容量和运行控制策略，系统进行技术经济分析；
3.给排水专业图纸及设计说明：应包括余热或废热系统的设计说明，余热或废热的供应范围。
实际提交材料：
	







5.2.20 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。（总分10 分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw：
如采用太阳能作为可再生能源的来源供应生活热水，最高得分数为6分。
	1）20%≤Rch＜30%；
	4
	

	
	2）30%≤Rhw＜40%；
	5
	

	
	3）40%≤Rhw＜50%；
	6
	

	
	4）50%≤Rhw＜60%；
	7
	

	
	5）60%≤Rhw＜70%；
	8
	

	
	6）70%≤Rhw＜80%；
	9
	

	
	7）≥80%。
	10
	

	由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch：
	1）20%≤Rch＜30%；
	4
	

	
	2）30%≤Rch＜40%；
	5
	

	
	3）40%≤Rch＜50%；
	6
	

	
	4）50%≤Rch＜60%；
	7
	

	
	5）60%≤Rch＜70%；
	8
	

	
	6）70%≤Rch＜80%；
	9
	

	
	7）Rch≥80%。
	10
	

	由可再生能源提供的电量比例Re：
如采用太阳能作为可再生能源的来源提供电量，最高得分数为6分。
	1）1.0%≤Re＜1.5%；
	4
	

	
	2）1.5%≤Re＜2.0%；
	5
	

	
	3）2.0%≤Re＜2.5%；
	6
	

	
	4）2.5%≤Re＜3.0%；
	7
	

	
	5）3.0%≤Re＜3.5%；
	8
	

	
	6）3.5%≤Re＜4.0%；
	9
	

	
	7）Re≥4.0%。
	10
	

	合计
	10
	



2) 评价要点

	可再生能源利用类型
	☐生活热水
	☐空调冷热负荷
	☐发电

	可再生能源方式
	
	
	

	可再生能源提供的量
	
	
	

	总用量
	
	
	

	可再生能源提供的比例（%）
	
	
	

	是否满足要求
	☐是 ☐否
	☐是 ☐否
	☐是 ☐否


简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200 字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604717]1.太阳能热水系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、设备参数等，应提交集热板平面布置图、机房平面布置图；
2 .热泵系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、机组的制冷量、功率、COP参数等，系统流程图应体现可再生能源系统相关设备的连接方式，应提交电机房平面布置图和详图、室外管线平面布置图；
3.太阳能光伏发系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、机组的参数等，应提交电板平面布置图、系统组件连接图/逆变器接线图；
4 .可再生能用利用专项分析报告：应体包括系统规模、利用方案、投资、经济效益及回收期。
实际提交材料：
	







[bookmark: _Toc435604718][bookmark: _Toc469557203]6 节水与水资源利用
	子项
	条文
编号
	条文
	总分
	不参评分
	得分

	控制项
	6.1.1
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
	Y
	
	Y

	
	6.1.2
	给排水系统设置应合理、完善、安全。
	Y
	
	Y

	
	6.1.3
	应采用节水器具。
	Y
	
	Y

	节水系统
	6.2.1
	建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求。
	10
	10
	

	
	6.2.2
	采取有效措施避免管网漏损。
	7
	
	

	
	6.2.3
	给水系统无超压出流现象。
	6
	
	

	
	6.2.4
	设置用水计量装置。
	6
	
	

	
	6.2.5
	公用浴室采取节水措施。
	4
	
	

	节水器具与设备
	6.2.6
	使用较高用水效率等级的卫生器具。
	10
	
	

	
	6.2.7
	绿化灌溉采用节水灌溉方式。
	10
	
	

	
	6.2.8
	空调设备或系统采用节水冷却技术。
	8
	
	

	
	6.2.9
	除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施。
	5
	
	

	非传统水源利用
	6.2.10
	合理使用非传统水源。
	15
	
	

	
	6.2.11
	冷却水补水使用非传统水源。
	6
	
	

	
	6.2.12
	结合雨水利用设施进行景观水体设
计，景观水体利用雨水的补水量大
于其水体蒸发量的60%，且采用生
态水处理技术保障水体水质。
	7
	
	

	
	6.2.13
	采用雨水收集利用、调蓄、入渗技术，执行现行国家标准《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400的规定，合理规划利用雨水资源，降低地表径流。
	6
	
	

	合计
	100
	
	




[bookmark: _Toc469557204]6.1 控制项
6.1.1 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1) 达标自评
□达标；□不达标

2) 评价要点
水资源利用方案内容包括：☐当地节水要求、水资源状况、气象资料及地质条件、☐市政设施情况、☐项目概况、☐用水定额的确定、☐用水量估算及水量平衡、☐给排水系统设计方案、☐节水器具与设备、☐非传统水源利用、☐用水分项计量、☐其他    。
根据上述内容，请简要说明水资源利用方案。（300字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604719]1 .给排水设计说明：应体现设计依据、给排水系统设置、用水定额的确定及用水量估算、节水器具和设备、非传统水源利用、分项计量等内容；
2 .景观专业图纸及设计说明：应说明水景面积、补水量、补水来源、景观水体处理工艺方案等，应提交景观给排水平面图、水景详图、雨水利用设施和雨水生态系统详图；
3 .水资源利用方案：应包括当地节水要求、水资源状况、气象资料及地质条件、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具与设备、非传统水源利用、用水分项计量等。
实际提交材料：
	







6.1.2 给排水系统设置应合理、完善、安全。

1) 达标自评
□达标；□不达标

2) 评价要点
给排水系统设置包括：☐设计依据、☐用水压力及分区情况、☐阀门、管材、管件的选用及及避免管网漏损措施、 ☐用水水质要求及水质安全保障措施、☐污水收集处理排放情况、☐水表设置、 ☐节能节水措施、☐其他       
根据上述内容，请简要说明给排水系统设置情况。（300字以内）
	





3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604720]1.给排水设计说明：应包括设计依据、用水压力及分区、阀门管材管件的选用及及避免管网漏损措施、用水水质要求及水质安全保障措施、污水收集处理排放情况等；
2.给排水专业图纸：系统图应体现给水、热水、中水系统的分区设置和减压措施等，平面图应体现给水管道、排水管道平面位置，室外平面图应体现场地标高、各类管线平面布局及管径、相关设施位置等。
实际提交材料：
	







6.1.3 应采用节水器具。

1) 达标自评
□达标；□不达标

2) 评价要点
节水器具清单
	节水器具名称
	流量或用水量
	备注

	☐水嘴
	
	

	☐坐便器
	
	

	☐蹲便器
	
	

	☐小便器
	
	

	☐淋浴器
	
	

	☐其他
	
	


项目如采用土建与装修一体化设计，请说明确保采用节水器具的措施、方案或约定。（200字以内）
	




3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604721]1.给排水设计说明：应明确各类节水器具的流量和用水量参数；
2.节水器具产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数，并与设计说明一致；
3.非土建装修一体化设计施工的项目应提交确保业主使用节水器具的承诺、约定、方案和措施。
实际提交材料：
	







[bookmark: _Toc469557205]6.2 评分项
[bookmark: _Toc469557206]Ⅰ节水系统
6.2.1 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB
50555 中的节水用水定额的要求。（总分10分）
设计阶段不参评。


6.2.2 采取有效措施避免管网漏损。（总分7 分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件；
	1
	

	2、室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损；
	1
	

	3、设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告。
	5
	

	合计
	7
	



2) 评价要点
水池、水箱溢流报警与进水阀门的联动控制方式：☐液压水位控制、 ☐液位智能控制、☐其他      
请简要说明阀门、管材、管件的选用及避免管网漏损措施，水表分级计量设计方案。（200字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1.给排水专业图纸及设计说明：应说明阀门、管材、管件的选用及避免管网漏损措施，系统图、平面图、室外平面图应体现水表的位置；
2.分级水表设置示意图：应标明水表的编号、位置及所计量的内容，并与图纸及设计说明一致。
[bookmark: _Toc435604722]实际提交材料：
	







6.2.3 给水系统无超压出流现象。（总分6分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	用水点供水压力不大于0.30MPa
	2
	

	用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力
	6
	

	合计
	6
	



2) 评价要点
节水器具压力统计
	节水器具名称
	节水器具最低工作压力（MPa）
	用水点供水压力（MPa）
	是否符合要求

	☐水嘴
	
	
	☐是 ☐否

	☐坐便器
	
	
	☐是 ☐否

	☐蹲便器
	
	
	☐是 ☐否

	☐小便器
	
	
	☐是 ☐否

	☐淋浴器
	
	
	☐是 ☐否

	☐其他
	
	
	☐是 ☐否


请简要说明市政供水压力、给水系统各分区供水压力、节水器具工作压力要求、避免超压出流现象的措施。（100字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1. 给排水专业图纸及设计说明：应说明市政供水压力、给水系统各分区供水压力、节水器具工作压力要求、避免超压出流现象的措施，给水、热水、中水系统图应体现压力分区情况及减压阀的位置等；
2 .各层用水点用水压力计算表：应与减压限流措施对应。
[bookmark: _Toc435604723]实际提交材料：
	







6.2.4 设置用水计量装置。（总分6 分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604724]1、按使用用途，对厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置，统计用水量；
	2
	

	[bookmark: _Toc435604725]2、按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水量。
	4
	

	合计
	6
	



2) 评价要点
是否按用途设置用水计量表：□是、□否
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	



是否分按付费或管理单元设置用水计量表：□是、□否
用水计量水表主要信息
	水表编号
	付费或管理单元
	安装位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	


请简要说明用水计量方案。（200字以内）
	





3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604726]1.给排水专业图纸及设计说明：应体现水表的位置及所计量的内容；
2.水表设置示意图：应标明水表的编号、位置及所计量的内容，并与图纸及设计说明一致。
实际提交材料：
	







6.2.5 公用浴室采取节水措施。（总分4 分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604727]1、采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器；
	2
	

	[bookmark: _Toc435604728]2、设置用者付费的设施。
	2
	

	3、项目无公用浴室
	不参评
	

	合计
	4
	



2) 评价要点
是否采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器：☐是、☐否
是否设置用者付费的设施：☐是、☐否
请简要说明公共浴室采用的节水产品及付费设施的设置情况等。（200字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604729]1.给排水专业图纸及设计说明：应说明淋浴器的设备选型及用者付费的设计情况，应提供系统图及公共浴室详图；
2.浴室节水产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数，并与设计说明一致。
实际提交材料：
	







[bookmark: _Toc469557207]Ⅱ节水器具与设备
6.2.6 使用较高用水效率等级的卫生器具。（总分10 分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604730]用水效率等级达到3级
	5
	

	[bookmark: _Toc435604731]用水效率等级达到2级
	10
	

	合计
	10
	



2) 评价要点
节水器具清单
	节水器具名称
	流量或用水量
	用水效率等级

	☐水嘴
	
	☐2级☐3级

	☐坐便器
	
	☐2级☐3级

	☐蹲便器
	
	☐2级☐3级

	☐小便器
	
	☐2级☐3级

	☐淋浴器
	
	☐2级☐3级

	☐其他
	
	☐2级☐3级


项目是否土建与装修一体化设计：☐是☐否
非土建与装修一体化设计项目，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定（200字以内）
	




3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604732]1.给排水设计说明：应明确各类节水器具的流量和用水量参数及用水效率等级；
2.节水器具产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数、用水效率等级，并与设计说明一致；
3.非土建装修一体化设计的项目应提交确保业主使用节水器具的承诺、约定、方案和措施。
实际提交材料：
	







6.2.7 绿化灌溉采用节水灌溉方式。（总分10 分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604733]采用节水灌溉系统
	5
	

	[bookmark: _Toc435604734]在第1条的基础上设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施
	10
	

	[bookmark: _Toc435604735]种植无需永久灌溉植物
	10
	

	合计
	10
	



2) 评价要点
绿化灌溉水源：☐市政自来水☐市政中水☐建筑中水☐雨水
绿化灌溉方式：☐喷灌、☐微喷灌、☐滴灌、☐渗灌、 ☐管灌、 ☐其他
是否采用节水灌溉设置土壤湿度传感器、雨天关闭装置等节水控制措施：☐是、☐否
采用高效节水灌溉方式或节水控制措施的绿化面积比例        %
是否种植无需永久灌溉植物：☐是、☐否
种植的无需永久灌溉植物包括     ，所占绿化面积比例为     %
简要说明采用节水灌溉的绿化面积和无需永久灌溉植物所占面积比例、土壤湿度感应器、雨天关闭装置的参数及控制措施。（100 字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604736]1.景观专业图纸及设计说明：应说明灌溉位置及装置类型、喷头类型、种植植物的习性及是否需要永久灌溉，种植图及苗木表应体现各类植物的数量、种植位置及面积，绿化灌溉平面图及详图应体现灌溉给水管线布置、喷头安装位置及喷洒范围；
2.给排水专业图纸及设计说明：应说明绿化灌溉方案，室外平面图应体现管线布置方式，并与景观图纸一致；
3.节水喷头、土壤湿度感应器、雨天关闭装置产品说明书或检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。
实际提交材料：
	







6.2.8 空调设备或系统采用节水冷却技术。（总分8分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604737]循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出。
	6
	

	[bookmark: _Toc435604738]冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于80%。（仅适用于运行评价）
	8
	

	合计
	8
	



2) 评价要点
是否设置了空调设备或系统：☐是（是否有蒸发耗水量：☐是 ☐否）、 ☐否
空调冷源形式：☐分体空调、☐风冷式冷水机组、☐风冷式多联机、☐地源热泵机组、☐冷水机组（闭式冷却塔）、☐冷水机组（开式冷却塔）、☐其他       
所采用的循环冷却水采取节水技术：☐加大集水盘、☐设置平衡管或平衡水箱、 ☐其他       
简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。（150 字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604739]1.暖通专业图纸及设计说明：应说明空调冷热源形式、冷却水系统设置及冷却塔设备参数，主要设备材料表应体现空调冷源形式、冷却塔的设备参数，空调冷热源系统原理图或冷却水系统图应体现有无冷却水补水需求、冷却塔的位置、平衡管设计等；
2.给排水设计说明：应体现循环水冷却系统的水处理措施、采用的节水技术等。
实际提交材料：
	







6.2.9 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施。
（总分5分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604740]其他用水中采用节水技术或措施的比例达到50%
	3
	

	[bookmark: _Toc435604741]其他用水中采用节水技术或措施的比例达到80%
	5
	

	合计
	5
	



2) 评价要点
其他用水量统计
	用水类型
	总用水量（m3/a）
	采用节水技术和措施的设备用水量（m3/a）
	节水技术和措施的设备说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	采用节水技术和措施的总用水量占其他用水总用水量的比例（%）
	


请简要说明其他用水采用节水技术和措施，如车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。（300字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604742]1.给排水设计说明：应说明采用的其他节水技术和措施，明确节水设备的相关参数；
2.其他节水设备产品说明书或检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致；
3.其他节水技术和措施用水节水量计算书：应包括详细的设备数量及用水量的统计，并体现节水技术或措施。
实际提交材料：
	







[bookmark: _Toc469557208]Ⅲ非传统水源利用
6.2.10 合理使用非传统水源。（总分15分）

1) 得分自评
	类型
	评价内容
	评价
分值
	自评
得分

	
	非传统水源利用率
	非传统水源利用措施
	
	

	
	有市政再生水供应
	无市政再生水供应
	室内冲厕
	室外绿化灌溉
	道路
浇洒
	洗车
用水
	
	

	☐办公
	10.0%
	—
	—
	●
	●
	●
	5
	

	
	—
	8.0%
	—
	○
	—
	—
	10
	

	
	50.0%
	10.0%
	●
	●○
	●○
	●○
	15
	

	☐商店
	3.0%
	—
	—
	●
	●
	●
	2
	

	
	—
	2.5%
	—
	○
	—
	—
	10
	

	
	50.0%
	3.0%
	●
	●○
	●○
	●○
	15
	

	☐旅馆
	2.0%
	—
	—
	●
	●
	●
	2
	

	
	—
	1.0%
	—
	○
	—
	—
	10
	

	
	12.0%
	2.0%
	●
	●○
	●○
	●○
	15
	

	☐其他
	绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80%
	7
	

	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，得8分
	8
	

	☐养老院、幼儿园、医院类建筑
	不参评
	

	☐项目周边无市政再生水利用条件且建筑可回用水量小于100m3/d
	不参评
	

	合计
	15
	


注：“●”为有市政再生水供应时的要求；“○”为无市政再生水供应时的要求。

2) 评价要点
非传统水源利用年用水量统计      （m3/a），非传统水源利用率：     %
非传统水源利用主要信息
	非传统水源来源
	用水单元
	用量（m3/a）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604743]1.给排水专业图纸及设计说明：应说明非传统水源利用的设计方案，室外平面图应包括各类管线的平面布置标高及管径、机房位置等；
2.非传统水源利用设施图纸及设计说明：应说明收集的水源范围、处理规模、出水用途及水质要求、执行的水质标准，应提供系统图、工艺流程图、机房详图等；
3.非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用设备及构筑物参数的计算确定、土建设备投资回收期；
4.如采用市政中水，应提供当地相关主管部门的许可。
实际提交材料：
	







6.2.11 冷却水补水使用非传统水源。（总分6分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604744]冷却水补水使用非传统水源的量占总用水量的比例10%≤Rnt＜30%
	2
	

	[bookmark: _Toc435604745]冷却水补水使用非传统水源的量占总用水量的比例30%≤Rnt＜50%
	4
	

	[bookmark: _Toc435604746]冷却水补水使用非传统水源的量占总用水量的比例Rnt≥50%。
	6
	

	无冷却水补水系统，直接得分
	6
	

	合计
	6
	



2) 评价要点
简要说明冷却塔补水量、补水来源、非传统水源处理工艺、非传统水源用量、非传统水源用量占比、设计出水水质以及在地相关主管部门对冷水补水采用非传统水源的许可。（150字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604747]1. 给排水设计说明：应包括冷却塔的补水量及补水水源说明；
2.非传统水源利用设施图纸及设计说明：应说明收集的水源范围、处理规模、出水水质要求及执行的水质标准，应提供系统图、工艺流程图、机房详图等；
3.非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用设备及构筑物参数的计算确定、土建设备投资回收期；
4.项目所在地相关主管部门的许可。
实际提交材料：
	







6.2.12 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。（总分7分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604748]对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施；
	4
	

	[bookmark: _Toc435604749]利用水生动、植物进行水体净化。
	3
	

	未设置景观水体，直接得分
	7
	

	合计
	7
	



2) 评价要点
项目内有景观水体：☐是、☐否
景观水体补水来源：☐临近的河、湖水、☐市政中水、☐建筑中水、☐雨水
景观水体年蒸发量     m3/a，景观水体补水中雨水用量      m3/a
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例      %
对进入景观水体的雨水采取控制免于污染的措施         
利用水生动植物进行水体净化的措施         
请简要说明项目所在地气候条件（逐月蒸发量、降雨量）、项目场地条件、结合雨水利用设施的景观水体设计方案、雨水利用设施和生态系统的工艺流程及参数、水质安全保障措施。（300字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604750]1.景观专业图纸及设计说明：应说明水景面积、补水量、补水来源、景观水体处理工艺方案等，应提交景观给排水平面图、水景详图、雨水利用设施和雨水生态系统详图；
2.场地竖向设计图：应体现场地标高；
3.给排水专业图纸及设计说明：应说明雨水利用方案，室外平面图应体现雨水的管线布置及排放方式，并与景观图纸一致；
4.雨水利用量计算书：应包括景观水体逐月水量平衡分析、雨水利用设施和雨水生态系统参数的计算确定、雨水所占景观水体补水量比例计算。
实际提交材料：
	







6.2.13采用雨水收集利用、调蓄、入渗技术, 执行现行国家标准《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400的规定，合理规划利用雨水资源，降低地表径流。（总分6分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604751]1、采用雨水收集利用、调蓄、入渗中的一种措施；
	3
	

	[bookmark: _Toc435604752]2、采用二种及以上措施。
	6
	

	合计
	6
	



2) 评价要点
是否采用雨水收集利用技术   □是   □否     
是否采用雨水调蓄技术       □是   □否
是否采用雨水入渗技术       □是   □否
简要说明雨水收集利用、雨水调蓄、雨水入渗的采用情况。（300字以内）
	





3) 证明材料
提交材料及要求：
1.给排水总平面图；
2.雨水收集利用设施和雨水生态系统的工艺流程图及参数、水质安全保障措施；
3.景观专业施工图：应体现雨水调蓄、入渗技术设施内容。
[bookmark: _Toc435604753]实际提交材料：
	







[bookmark: _Toc435604754][bookmark: _Toc469557209]7 节材与材料资源利用
	子项
	条文编号
	条文
	总分
	不参评分
	得分

	控制项
	7.1.1
	不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。
	Y
	——
	Y

	
	7.1.2
	混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。
	Y
	——
	Y

	
	7.1.3
	建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
	Y
	——
	Y

	节材设计
	7.2.1
	择优选用建筑形体。
	6
	
	

	
	7.2.2
	对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，达到节材效果。
	5
	
	

	
	7.2.3
	土建工程与装修工程一体化设计。
	8
	
	

	
	7.2.4
	公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）。
	
	5
	

	
	7.2.5
	采用工业化生产的预制构件。
	4
	
	

	
	7.2.6
	采用整体化定型设计的厨房、卫浴间。
	6
	
	

	
	7.2.7
	采取适当措施，减轻建筑自重。
	5
	
	

	
	7.2.8
	合理利用场地内尚可使用的构筑物、市政设施。
	2
	
	

	材料选用
	7.2.9
	选用本地生产的建筑材料。
	10
	
	

	
	7.2.10
	现浇混凝土采用预拌混凝土。
	10
	
	

	
	7.2.11
	建筑砂浆采用预拌砂浆。
	5
	
	

	
	7.2.12
	合理采用高强建筑结构材料。
	10
	
	

	
	7.2.13
	合理采用高耐久性建筑结构材料。
	5
	
	

	
	7.2.14
	采用可再利用材料和可再循环材
料。
	10
	
	

	
	7.2.15
	使用以废弃物为原料生产的建筑
材料。
	5
	
	

	
	7.2.16
	合理采用耐久性好、易维护的装饰
装修建筑材料。
	5
	
	

	
	7.2.17
	合理利用旧建筑材料。
	3
	
	

	
	7.2.18
	使用本地生长的可持续装饰材料。
	1
	
	

	合计
	100
	
	




[bookmark: _Toc469557210]7.1 控制项
7.1.1 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

1) 达标自评
□ 达标；□不达标

2) 评价要点
是否采用国家和地方禁止使用中的建筑材料及制品：☐是 ☐否
是否采用国家和地方限制使用中的建筑材料及制品：☐是 ☐否

3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604755]1.建筑材料表：应体现墙体材料、保温材料、门窗和幕墙材料、防水材料等建筑材料做法，并明确未采用国家及地方禁止使用的建筑材料及制品，且满足国家和地方对限制使用的建筑材料及制品的要求；
2.结构设计说明和材料清单：应体现混凝土等结构材料设计情况，并明确未采用国家及地方禁止使用的建筑材料及制品，且满足国家和地方对限制使用的建筑材料及制品的要求；
3.地方禁止和限制使用的建筑材料及制品目录：如当地有相关目录，应提供；
4.建筑工程造价预算表：应说明材料名称及相关型号等。
实际提交材料：
	







7.1.2 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa 级的热轧带肋钢筋。

1) 达标自评
☐达标；☐不达标；☐不参评（☐钢结构、☐砌体结构、☐木结构、☐其他非混凝土结构）

2) 评价要点
混凝土梁纵向受力普通钢筋全部采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋：☐是 ☐否
混凝土柱纵向受力普通钢筋全部采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋：☐是 ☐否

3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604756]1.结构专业图纸及设计说明：应说明混凝土梁、柱纵向受力普通钢筋的材料强度等级，混凝土梁、柱配筋图应体现钢筋的材料选用；
2.建筑工程造价预算表：应说明所选用钢筋的型号规格。
实际提交材料：
	







7.1.3 建筑造型要素简约，且无大量装饰性构件。

1) 达标自评
□ 达标；□不达标

2) 评价要点
女儿墙高度是否超过规范要求的2 倍：□是、□否。
女儿墙高度：      （米）
项目是否使用了装饰性构件：☐是、☐否
	建筑类型
	☐居住建筑
	☐公共建筑

	装饰性构件的类型及位置
	
	

	装饰性构件的造价（万元）
	
	

	工程总造价（万元）
	
	

	装饰性构件造价占工程总造价的比例（%）
	
	

	是否满足要求
	是否超过2%：☐是 ☐否
	是否超过0.5%：☐是 ☐否


注：装饰构件主要指除了装饰作用没有其他明显功能作用的构件，如不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等，且作为构成要素在建筑中大量使用；单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立的大型塔、球、曲面等异形构件；以及女儿墙超过标准要求的2倍以上的部分。

3) 证明材料 
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604757]1.建筑、结构专业图纸及设计说明：应包括有功能作用的装饰性构件的功能说明，立面图及屋顶层平面图应反映装饰性构件的尺寸，标明女儿墙高度；
2.建筑工程造价预算表：应说明装饰性构件造价及工程总造价；
3.装饰性构件造价占工程总造价（建安工程）比例计算书：应说明装饰性构件造价及其占工程总造价（建安工程）的比例，应与预算表中一致，如装饰性构件较多，须提供全部装饰性构件及其功能清单。
实际提交材料：
	






7.1.4建筑材料中有害物质含量应符合现行国家标准GB 18580～GB18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。
本条设计阶段不参评。

 
[bookmark: _Toc469557211]7.2 评分项
[bookmark: _Toc469557212]Ⅰ节材设计
7.2.1 择优选用建筑形体。（总分6分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	特别不规则和严重不规则
	0
	

	[bookmark: _Toc435604758]建筑形体不规则；
	3
	

	[bookmark: _Toc435604759]建筑形体规则。
	6
	

	合计
	6
	



2) 评价要点
项目的结构类型：☐混凝土结构、☐钢结构、☐混合结构、☐砌体结构、☐其他    
建筑形体规则程度：☐规则、☐不规则、☐特别不规则或严重不规则
建筑形体不规则具体类型：
a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	



b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%。
	

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递。
	

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%。
	



3) 证明材料
提交材料及要求：
1.结构专业图纸及设计说明：应说明建筑形体的规则性，应提交各层结构平面图；
2.建筑专业图纸：应反映建筑体形；
3.建筑形体规则性判定报告：根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第3.4.3条进行形体规则判断，并形成结论。
[bookmark: _Toc435604760]实际提交材料：
	







7.2.2 对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，达到节材效果。（总分5分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604761]1、对地基基础进行优化设计；
	1
	

	[bookmark: _Toc435604762]2、对结构体系进行设计优化；
	2
	

	[bookmark: _Toc435604763]3、对结构构件进行设计优化。
	2
	

	合计
	5
	



2) 评价要点
项目是否对以下部分对进行优化设计：☐地基基础☐结构体系 ☐结构构件
请简要说明项目对地基基础、结构体系和结构构件等优化设计方案，并对节材量进行说明。（200字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604764]1.地基基础节材优化论证报告：对项目可选用的各种地基基础方案进行比选及定性定量论证，并给出结论；
2.结构体系节材优化论证报告：对项目可选用的各种结构体系进行定性定量比选论证，并给出结论；
3.结构构件节材优化论证报告：对墙、柱、楼盖体系、梁、板的形式进行比选及定性定量论证，并给出结论；
4. 建筑、结构专业图纸及设计说明：结构方案应与节材优化设计论证结论一致。
实际提交材料：
	







7.2.3 土建工程与装修工程一体化设计。（总分8分）

1) 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	公共建筑
	公共部位土建与装修一体化设计
	6
	

	
	所有部位土建与装修一体化设计
	10
	

	合计
	10
	



2) 评价要点
公共建筑装修部位：☐全部装修、☐公共部位（☐楼梯☐电梯☐卫生间☐大厅☐中庭☐其他     ）

3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604767]1.建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑进行精装修的部位；
2.建筑各层平面图：应体现各类管线位置、预留空洞尺寸等；
3.装修图纸：由具有相应设计资质的单位完成，达到施工图深度。
实际提交材料：
	







7.2.4 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）。（总分5分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可重复使用隔断（墙）比例Rrp（仅对办公、商店类建筑评审；混合功能建筑，其办公、商业功能部分也进行评价；）
	30%≤Rrp＜50%
	3
	

	
	
	50%≤Rrp＜80%
	4
	

	
	
	Rrp≥80%
	5
	

	2
	学校教学楼配套办公室、临街小商铺等特殊办公、商店类建筑不参评
	不参评
	

	合计
	5
	



2 评价要点
建筑类型：☐办公建筑、☐商业建筑、☐其他     
是否存在可变换功能的室内空间：☐是、 ☐否
实际采用的可重复使用隔断墙围和的建筑面积与建筑中可变换功能的室内空间面积的比       %
注：“可变换功能的室内空间”是指走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备机房、公共管井以外的地上室内空间，以及商业、办公用途的地下空间，其他用途的地下空间可不计。

3 证明材料
提交材料及要求：
1.建筑、结构及装修各层平面图：应体现可变换功能的室内空间、可重复使用隔断（墙）围和的建筑面积；
2.可重复使用隔断（墙）节点图：应详细标明可拆卸节点；
3.可重复使用隔断使用比例计算书：应明确各层的可变换功能空间及面积、可重复使用隔断（墙）围和的建筑面积，并在各层平面图中进行标注，汇总计算项目总的可重复使用隔断（墙）比例。
实际提交材料：
	






7.2.5 采用工业化生产的预制构件。（总分4分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	各类预制构件重量之和与建筑地上部分重量比例Rpc
	
	

	[bookmark: _Toc435604768]15%≤Rpc＜30%
	2
	

	[bookmark: _Toc435604769]30%≤Rpc＜50%
	3
	

	[bookmark: _Toc435604770]Rpc≥50%
	4
	

	[bookmark: _Toc435604771]钢结构、木结构建筑
	4
	

	砌体结构建筑
	不参评
	

	合计
	4
	



2) 评价要点
	预制构件
类型
	应用位置
	质量（t）
	预制构件
类型
	应用位置
	质量（t）

	预制梁
	
	
	预制楼梯
	
	

	预制柱
	
	
	雨棚
	
	

	预制墙板
	
	
	栏杆
	
	

	预制阳台板
	
	
	其他
	
	

	预制构件总重量（t）
	
	预制构件用量比例（%）
	

	非预制构件重量（t）
	
	
	



3) 证明材料
提交材料及要求：
1.建筑及结构专业图纸的设计说明：应体现预制构件的应用位置、材质说明和尺寸大小；
2.预制构件用量比例计算书：应体现预制构件的应用位置、应用的量，并与概预算清单中的数据一致；
3.工程材料用量概预算清单：应在表中明确材料名称及相关型号；
[bookmark: _Toc435604772]实际提交材料：
	







7.2.6 采用整体化定型设计的厨房、卫浴间。（总分6 分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604773]1、采用整体化定型设计的卫浴间；
	3
	

	[bookmark: _Toc435604774]2、采用整体化定型设计的厨房。
	3
	

	3、非居住建筑和旅馆、饭店建筑
	不参评
	

	合计
	6
	



2) 评价要点
以下部分是否采用整体化定型设计：☐厨房、☐卫浴间
简要说明本项目采用整体定型设计的内容（200 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604775]1.建筑及装修专业图纸及设计说明：应说明整体化定型设计相关内容，应提交体现整体化定型设计的厨房和卫浴间内部布置的平面图、厨房和卫浴间详图；
2.选用产品清单：应体现选用的整体化定型设计的厨房和卫浴间，并与图纸一致。
实际提交材料：
	







7.2.7采取适当措施，减轻建筑自重。（总分5分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、楼面现浇面层（含所有湿作业部分）的自重：（KN/m2）
	1）≤2.0；
	1
	

	
	2）≤1.8；
	2
	

	
	3）≤1.5。
	3
	

	2、地上建筑墙面抹灰（包括瓷砖等湿贴面层）：（mm）
	1）≤15；
	1
	

	
	2）≤12；
	2
	

	
	3）≤10。
	3
	

	3、现浇混凝土结构顶板采用免抹灰做法或采取其他减轻建筑自重的有效措施。
	2
	

	合计
	5
	



2) 评价要点
简要说明本项目采用减轻自重措施的内容（200 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604776]1.建筑施工图及设计说明：需有楼面现浇面层自重、地上建筑墙面抹灰厚度及其他做法；
2.结构施工图及设计说明：体现减轻建筑自重的措施说明；
[bookmark: _Toc435604777]3.减轻建筑自重说明书：说明采用减轻自重措施和效果。
[bookmark: _Toc435604778]实际提交材料：
	







7.2.8合理利用场地内尚可使用的构筑物、市政设施。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604779]合理利用场地内尚可使用的构筑物、市政设施。
	2
	

	当建筑场地内无既有构筑物、市政设施，或能合理说明场地内已有构筑物、市政设施不能或不适于利用时
	不参评
	

	将已有构筑物、市政设施拆除后，仅将拆除后的旧材料用于工程
	0
	

	合计
	2
	



2) 评价要点
简要说明本项目构筑物、市政设施合理利用的内容（200 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604780]1、建筑施工图及设计说明：若场地内有可使用的构筑物、市政设施，应详细说明。
[bookmark: _Toc435604781]2、场地内可使用的构筑物、市政设施说明书：已有构筑物或市政设施改造加固设计图及已有构筑物或市政设施情况说明。
[bookmark: _Toc435604782]实际提交材料：
	







[bookmark: _Toc469557213]Ⅱ 材料选用
7.2.9 选用本地生产的建筑材料。（总分10分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604783]施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例Rlm
	[bookmark: _Toc435604784]1）60%≤Rlm＜70%；
	6
	

	
	[bookmark: _Toc435604785]2）70%≤Rlm＜90%；
	8
	

	
	[bookmark: _Toc435604786]3）Rlm≥90%。
	10
	

	合计
	10
	



2) 评价要点
简要说明本地建筑材料使用的情况（200 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604787]1.建筑施工图和设计说明：含本地生产的建筑材料清单；
2.本地建筑材料使用比例计算书。
[bookmark: _Toc435604788]实际提交材料：
	








7.2.10 现浇混凝土采用预拌混凝土。（总分10 分）

1）得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604789]全部采用预拌混凝土
	10
	

	距施工现场100km范围内没有预拌混凝土供应的
	不参评
	

	合计
	10
	



2）评价要点
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：□是、□否

3）证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604790]1.结构专业图纸及设计说明：应说明混凝土的强度等级和使用部位，并证明现浇混凝土全部采用预拌混凝土以及是否符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定；
2.如因距项目施工现场50km范围内无预拌混凝土供应而不参评，需提供情况说明。
实际提交材料：
	







7.2.11 建筑砂浆采用预拌砂浆。（总分5 分）

1）得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604791]建筑砂浆采用预拌砂浆的比例达到50%；
	3
	

	[bookmark: _Toc435604792]建筑砂浆采用预拌砂浆的比例达到100%。
	5
	

	距施工现场500Km范围内没有预拌砂浆供应，
	不参评
	

	合计
	5
	



2）评价要点

建筑砂浆采用预拌砂浆：☐是（采用比例     %）、☐否

3）证明材料
提交材料及要求：
1.建筑专业施工图及设计说明：需明确预拌砂浆使用的部位、用途。是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 2181 及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223 的规定。
2.预拌砂浆用量占建筑砂浆用量比例的计算书。
[bookmark: _Toc435604793]实际提交材料：
	







7.2.12 合理采用高强建筑结构材料。（总分10 分）

1）得分自评
	类型
	评价内容
	评价
分值（分）
	自评
得分（分）

	☐
混凝土
结构
	400MPa级及以上受力普通钢筋的的比例Rsb
	30%≤Rsb＜50%
	4
	

	
	
	50%≤Rsb＜70%
	6
	

	
	
	70%≤Rsb＜85%
	8
	

	
	
	Rsb≥85%
	10
	

	
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例
	50%
	10
	

	☐
钢结构
	Q345及以上高强度钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	8
	

	
	Q345及以上高强度钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	10
	

	☐混合
结构
	混凝土结构部分，参照第1款要求
	10
	

	
	钢结构部分，参照第2款要求
	10
	

	☐其他
	☐砌体结构、 ☐木结构
	不参评
	

	合计
	10
	



2）评价要点
1、混凝土结构建筑的主体结构400Mpa级及以上受力普通钢筋用量：      （吨）；
钢筋总用量：      （吨）；400Mpa级及以上受力普通钢筋用量的比例：      （%）；
2、混凝土结构建筑的混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量：
      （方）；承重结构中混凝土用量：      （方）；强度等级在C50（或以上）混凝土占承重结构中混凝土总量的比例：       （%）；
3、钢结构建筑的Q345及以上高强钢材用量：       （吨）；钢材总用量：       （吨）；Q345及以上高强钢材用量的比例：       （%）。

3）证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604798]1.结构专业图纸及设计说明：应说明高强度材料的强度等级及使用部位，配筋图应明确构件使用高强度材料的强度等级及位置；
2.所采用的高强度材料用量比例计算书：混凝土结构应提供高强钢筋的使用比例计算书、竖向承重结构高强混凝土的使用比例计算书；钢结构中高强度钢的比例计算书；混合结构应提供高强钢筋的使用比例计算书、竖向承重结构高强混凝土的使用比例计算书和高强度钢的比例计算书。
实际提交材料：
	







7.2.13 合理采用高耐久性建筑结构材料。（总分5分）

1）得分自评

	类型
	评价内容
	评价
分值（分）
	自评
得分（分）

	☐混凝土结构
	高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例达到50%
	5
	

	☐钢结构
	采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料
	5
	

	☐其他
	☐砌体结构、 ☐木结构
	不参评
	

	合计
	5
	



2）评价要点
混凝土结构：
是否采用高耐久性能混凝土：☐是（高耐久性混凝土用量    t，混凝土总用    t，高耐久性混凝土占混凝土总量的比例为     %）☐否
高耐久性混凝土的性能要求是否满足相关标准的要求：☐是 ☐否
钢结构：
是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料：☐是☐否
耐候结构钢是否符合《耐候结构钢》GB/T 4171的要求：☐是 ☐否，耐候性防腐涂料是否符合《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T224-2007中Ⅱ型面漆和长效型底漆的要求：☐是 ☐否

3）证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604801]1.建筑、结构专业施工图及设计说明：应说明采用高耐久性建筑结构材料、性能要求及应用量；
2.高耐久性混凝土材料用量比例计算书：应说明高耐久性的高性能混凝土的使用比例。
实际提交材料：
	







7.2.14 采用可再利用材料和可再循环材料。（总分10分）

1） 得分自评

	类型
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	公共
建筑
	可再利用材料和可再循环材料用量比例
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	合计
	10
	



2）评价要点
	建筑材料种类
	体积（m3）
	密度（kg/m3）
	质量（kg）
	用途

	☐
可再利用材料
	旧制品
	
	
	
	

	
	旧部品
	
	
	
	

	
	旧型材
	
	
	
	

	
	其他：
	
	
	
	

	☐
可再循环材料
	钢材
	
	
	
	

	
	铜
	
	
	
	

	
	木材（不含施工时的木制模板）
	
	
	
	

	
	铝合金型材
	
	
	
	

	
	石膏制品
	
	
	
	

	
	门窗玻璃
	
	
	
	

	
	玻璃幕墙
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	

	☐
其他
材料
	混凝土
	
	
	
	

	
	建筑砂浆
	
	
	
	

	
	乳胶漆
	
	
	
	

	
	屋面卷材
	
	
	
	

	
	石材
	
	
	
	

	
	砌块
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	

	可再利用材料和可再循环材料总重量（t）
	
	建筑材料总重量（t）
	

	可再利用和可再循环材料使用重量所占所有建筑材料总重量的比例（%）
	


注：如某种材料不仅有一种规格，需提供附加报告，提供每种规格材料的具体用量。如钢筋，同时使用HRB400级、HRB335级等规格，须提供每种规格钢筋的具体用量。

3）证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604802]1.工程概预算材料清单：应提供完整的的工程量统计；
2.可再利用材料和可再循环材料利用比例计算书：内容应与图纸及工程概预算材料清单一致。
实际提交材料：
	







7.2.15 使用以废弃物为原料生产的建筑材料。（总分5分）

1）得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、采用一种以废弃物为原料生产的建筑材料；
	1）达到6%；
	3
	

	
	2）达到10%。
	5
	

	2、采用两种及以上以废弃物为原料生产的建筑材料，每一种用量比例均达到30%。
	5
	

	合计
	5
	



2）评价要点
1、采用一种以废弃物为原料生产的建筑材料使用重量：       （吨）；
2、采用二种及以上以废弃物为原料生产的建筑材料使用重量：       （吨）；
3、本项目所有建筑材料总重量：       （吨）；
采用一种以废弃物为原料生产的建筑材料用量占所有建筑材料总重量的比例：       %；
采用两种及以上以废弃物为原料生产的建筑材料用量占所有建筑材料总重量的比例：       %。

3）证明材料
提交材料及要求：
1、建筑施工图及说明：含以废弃物为原料生产的利用说明。
2、以废弃物为原料生产的建筑材料使用量比例计算书。
[bookmark: _Toc435604803]实际提交材料：
	








7.2.16 合理采用耐久性好、易维护的装饰修建筑材料。（总分5分）

1）得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、采用耐久性好，易维护材料的外立面面积超过外立面总面积（非玻璃幕墙不含窗洞口）的50%；
	2
	

	2、采用耐久性好、易维护材料的室内装饰装修面积超过同类面积的70%；
	2
	

	3、采用水、暖管线明装设计等易维护措施，某项措施超过同类工程量的70%或屋顶层所有设备以悬空结构支撑，与屋顶防水层分离设计。
	1
	

	合计
	5
	



2）评价要点
简要说明耐久性好、易维护的装饰装修材料使用部位或采用水、暖管线明装设计等易维护措施、设计情况。
	






3）证明材料
提交材料及要求：
1.建筑施工图及说明：含耐久性好、易维护的装饰装修材料使用说明
2.耐久性材料或易措施比例计算书。
[bookmark: _Toc435604804]实际提交材料：
	









7.2.17 合理利用旧建筑材料。（总分3分）

1）得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、旧建筑材料的重量占建筑中同类材料总重量的比例：
	1）达到1%；
	2
	

	
	2）达到2%。
	3
	

	2、装饰装修中在建筑醒目位置使用了旧建筑材料，虽重量不满足上述两条要求，但能起到较好的引导、推荐作用。
	3
	

	合计
	3
	



2）评价要点
1、旧建筑材料使用重量：       （吨）；
2、同类材料总重量：       （吨）；
3、旧建筑材料的重量占建筑中同类材料总重量的比例：       %。
4、旧建筑材料是否使用在醒目位置，能起到较好的引导、推荐作用：□是；□否；
如果是，请简要说明。
	






3）证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604805]1.建筑施工图及说明：含旧建筑材料利用的相关说明。
[bookmark: _Toc435604806]2.旧建筑材料或制品使用数量计算书。
[bookmark: _Toc435604807]实际提交材料：
	







7.2.18 使用本地生长的可持续装饰材料。（总分1分）

1）得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	装饰装修中在建筑醒目位置使用了本地生长的可持续装饰材料，起到较好的引导、推荐作用。
	1
	

	合计
	1
	



2）评价要点
简要说明本地生长可持续装饰材料使用情况。
	






3）证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604808]1、建筑施工图及说明，装修图。
[bookmark: _Toc435604809]2、本地生长可持续装饰材料使用情况说明书。
[bookmark: _Toc435604810]实际提交材料：
	







[bookmark: _Toc435604811][bookmark: _Toc469557214]8 室内环境质量
	子项
	条文
编号
	条文
	总分
	不参评分
	得分

	控制项
	8.1.1
	主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118中的低限要求。
	Y
	
	

	
	8.1.2
	主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。
	Y
	
	

	
	8.1.3
	建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。
	Y
	
	

	
	8.1.4
	采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。
	Y
	
	

	
	8.1.5
	在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。
	Y
	
	

	
	8.1.6
	屋顶和东西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。 
	Y
	
	

	
	8.1.7
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。
	Y
	
	

	室内声环境
	8.2.1
	主要功能房间室内噪声级要求提升。
	6
	
	

	
	8.2.2
	主要功能房间的隔声性能良好。
	8
	
	

	
	8.2.3
	采取减少噪声干扰的措施。
	4
	
	

	
	8.2.4
	公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求。
	3
	3
	

	室内光环境与视野
	8.2.5
	建筑主要功能房间具有良好的户外视野。
	2
	
	

	
	8.2.6
	主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。
	8
	
	

	
	8.2.7
	改善建筑室内天然采光效果。
	14
	
	

	室内热湿环境
	8.2.8
	采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。
	11
	
	

	
	8.2.9
	供暖空调系统末端现场可独立调节。
	7
	
	

	室内空气
	8.2.10
	优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。
	13
	
	

	
	8.2.11
	气流组织合理。
	6
	
	

	
	8.2.12
	主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。
	8
	
	

	
	8.2.13
	地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
	5
	
	

	
	8.2.14
	建筑入口和主要活动空间设有无障碍设施。
	2
	
	

	
	8.2.15
	建筑内合理设置适宜人们接近自然的开敞、半开敞空间。
	3
	
	

	合计
	100
	
	





[bookmark: _Toc469557215]8.1 控制项
8.1.1 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

1) 达标自评
□达标；□不达标

2) 评价要点
简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施：（300 字以内）
	






主要功能房间室内噪声值列表：
	主要功能房间名称
	室内噪声值（dB）
	允许噪声级（A 声级，dB）

	
	
	低限标准

	
	
	

	
	
	

	
	
	



3) 证明材料
提交清单及要求：
[bookmark: _Toc435604812]1.环评报告书（表）：应体现室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；
2.建筑总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离；
3 .建筑专业施工图及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型；
4 .室内噪声级预测分析报告：应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声性能；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值。
实际提交材料：
	







8.1.2 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

1) 达标自评
□达标、 □不达标

2) 评价要点

	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A）]
	低限标准限值[dB(A）]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A）]
	低限标准限值[dB(A）]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


请简要说明建筑周边主要噪声源和建筑围护结构隔声措施。（300字以内）
	






3) 证明材料
提交清单及要求：
[bookmark: _Toc435604813]1.建筑施工图及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型，应提供围护结构做法详图。
2.围护结构构件隔声计算书。
实际提交材料：
	







8.1.3 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

1) 达标自评
□达标 □不达标

2) 评价要点

	房间类型
	照度（lx）
	统一眩光值（UGR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明的控制措施。（200字以内）
	





3) 证明材料
提交清单及要求
1.电气专业图纸及设计说明：应说明功能房间照度值，拟选灯具的名称、型号、性能参数等相关内容；
2.照明计算书：应包括主要功能房间照度的计算结果，所选用灯具色温、统一眩光值以及一般显色指数等内容；
实际提交材料：
	







8.1.4 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的规定。

1) 达标自评
□达标、 □不达标、 □不参评（未采用集中供暖空调系统的建筑不参评）

2) 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间类型
	人员密度（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




3) 证明材料
提交清单及要求：
[bookmark: _Toc435604814]1. 暖通业图纸及设计说明：应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括温湿度和新风量等，并明确参照的设计标准，设备材料表应体现新风机组的风量、冷水机组的制冷量和制热量等参数，应提供为达到设计参数所采用的空调系统图纸，包括温湿度调节设施、风速保障和调节措施、新风量设计值和新风量控制措施等。
实际提交材料：
	







8.1.5 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。

1) 达标自评
□达标 □不达标

2) 评价要点
简要说明防结露、防潮措施：（150 字以内）
	





围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	
	
	☐是 ☐否

	屋面
	
	
	☐是 ☐否

	外窗
	
	
	☐是 ☐否

	其他
	
	
	☐是 ☐否



3) 证明材料：
提交清单及要求：
[bookmark: _Toc435604815]1 .暖通施工图及设计说明：应体现温湿度等室内设计参数及参照的设计标准；
2 .建筑施工图及设计说明：应说明建筑围护结构（外墙、屋面、外窗等）的形式，围护结构详图应包括不同构件的详细构造及热桥部位的处理方式，体现防结露、防潮措施构造做法；
3.围护结构结露计算书：应详细计算围护结构各构件的内表面温度及露点温度，并给出是否结露的结论。
实际提交材料：
	







8.1.6 屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176 的要求。

1) 达标自评
□达标 □不达标

2) 评价要点

	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	
	
	☐是 ☐否

	
	空调房间
	
	
	☐是 ☐否

	东外墙
	自然通风房间
	
	
	☐是 ☐否

	
	空调房间
	
	
	☐是 ☐否

	西外墙
	自然通风房间
	
	
	☐是 ☐否

	
	空调房间
	
	
	☐是 ☐否



3) 证明材料
提交清单及要求
1.建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑热工设计参数，应提供围护结构做法详图；
2 .内表面温度计算说明书：应包括围护结构做法、热工性能的说明、各围护结构内表面温度计算的详细过程。
[bookmark: _Toc435604816]实际提交材料：
	







8.1.7 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 的有关规定。
设计阶段不参评


[bookmark: _Toc469557216]8.2 评分项
[bookmark: _Toc469557217]I 室内声环境
8.2.1 主要功能房间的室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值。（总分6分）

1) 自评得分：
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604817]1、噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值；
	3
	

	[bookmark: _Toc435604818]2、达到高要求标准的限值。
	6
	

	合计
	6
	



2) 评价要点：
简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：（300字以内）
	




主要功能房间室内噪声值：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A）]
	高、低限值平均值[dB(A）]
	高要求标准限值[dB(A）]

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



3) 证明材料：
提交清单及要求：
[bookmark: _Toc435604819]1.环评报告书（表）：应体现室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；
2. 建筑总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离；
3 .建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型；
4 .室内噪声级预测分析报告：应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声性能；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值。
实际提交材料：
	






8.2.2 主要功能房间的隔声性能良好。（总分8分）

1) 自评得分
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、构件及相邻房间之间的空气声隔声性能：
	1）达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值；
	3
	

	
	2）达到高要求标准限值。
	5
	

	2、楼板的撞击声隔声性能：
	1）达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值；
	2
	

	
	2）达到高要求标准限值。
	3
	

	合计
	8
	



2) 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A）]
	高、低限值平均值[dB(A）]
	高要求标准限值[dB(A）]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值（dB）
	高、低限值平均值（dB）
	高要求标准限值（dB）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


简要说明建筑周边主要噪声源，围护结构隔声措施。
	






3) 证明材料
提交清单及要求：
1.建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型，应提供围护结构做法详图。
2.围护结构构件隔声计算书：对于精装修建筑，施工图中应明确楼板构造做法，同时提供计算报告；对于毛坯交房建筑，应在施工图中为业主提供可选的装修做法，并在购房合同中予以告知。
[bookmark: _Toc435604820]实际提交材料：
	







8.2.3 采取减少噪声干扰的措施。（总分4 分）

1) 自评得分
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	[bookmark: _Toc435604821]1、建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰；
	2
	

	[bookmark: _Toc435604822]2、采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施，使用率不小于50%。
	2
	

	3、项目为居住建筑和旅馆建筑之外的其他类型建筑。
	不参评
	

	合计
	4
	



2) 评价要点
请简要说明建筑外界噪声源的情况、建筑平面布局和空间功能安排（如变配电房、水泵房等设备用房的位置、电梯间的位置等）、对应的降噪措施。（200字以内）
	





是否采用同层排水技术或其他降低排水噪声的措施：☐是（使用率单击输入%） ☐否
请简要说明建筑排水系统形式和采取的降噪措施。（200字以内）
	





3）证明材料
提交清单及要求：
[bookmark: _Toc435604823]1.环评报告书（表）：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；
2.建筑总平面图：应反映项目周边交通干道位置；
3 建筑专业图纸及设计说明：应说明相关隔振降噪措施，平面图应反映设备机房、电梯间等噪声源位置；
3.暖通专业图纸及设计说明：应说明设备机房的位置，应提供机房详图；
4.给排水专业图纸及设计说明：应说明排水系统形式、排水管材选用情况，应提交排水系统图、同层排水详图。
实际提交材料：
	







8.2.4 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求。（总分3分）

1) 自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评情况

	1
	有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求
	3
	

	2
	项目为无声学要求房间（多功能厅、接待厅、大型会议室、讲堂、音乐厅、教室等）的公共建筑
	不参评
	

	合计
	3
	



2 评价要点
项目内的有声学要求的重要房间：☐多功能厅、☐接待厅、☐大型会议室、☐讲堂、☐音乐厅、☐教室、☐餐厅、☐其他
如有上述房间，请简要说明专项声学设计方案，包括建筑声学或扩声设计，混响时间、噪声控制等设计要点（300字内）。
	



3 证明材料
提交清单及要求：
1.建筑平面图：应反映建筑的功能房间类型；
2.建筑声学与扩声系统图纸：应反映有声学要求房间的专项设计措施；建筑声学设计主要应包括体型设计、混响时间设计与计算、噪声控制设计与计算等方面的内容；扩声系统设计应包括最大声压级、传声频率特性、传声增益、声场不均匀度、语言清晰度等设计指标，设备配置及产品资料、系统连接图、扬声器布置图、计算机模拟辅助设计成果等；
3.声学设计专项报告：应包括建筑声学设计及扩声系统设计（如设有扩声系统）的过程。
实际提交资料：
	







[bookmark: _Toc469557218]II 室内光环境与视野
8.2.5 建筑主要功能房间具有良好的户外视野。（总分2分）

1) 得分自评

	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	公共建筑
	公共建筑主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰
	2
	

	合计
	2
	



2) 评价要点
最不利楼层的主要功能房间（除走廊、核心筒、卫生间、电梯间等特殊功能房间外），是否出现无法看到室外自然环境或存在构筑物或周边建筑物造成明显视线干扰的情况：☐是（位置     ）☐否

3) 证明材料
提交清单及要求：
[bookmark: _Toc435604825]1.建筑总平面图：体现项目场地内建筑布局、体型和相对位置，并标明住宅楼（相邻建筑）之间的直接间距；
2.建筑专业图纸及设计说明：平面图应反映最不利楼层楼层的房间布局、门窗位置，立面图和门窗表应反映最不利楼层的门窗位置、门窗高度等信息；
3.视野分析报告：结合规划和总平面图，以及建筑功能空间布局，分析主要功能空间的中心点1.5m高位置的视野情况。
实际提交材料：
	







8.2.6 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033 的要求。（总分8分）

1) 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	公共建筑
	主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033要求的面积比例RA
	60%≤RA＜65%
	4
	

	
	
	65%≤RA＜70%
	5
	

	
	
	70%≤RA＜75%
	6
	

	
	
	75%≤RA＜80%
	7
	

	
	
	RA≥80%
	8
	

	合计
	8
	



2) 评价要点
	公共建筑

	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	天然采光达标面积（m2）
	天然采光达标比例（%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	



3) 证明材料
提交清单及要求：
[bookmark: _Toc435604826]1. 建筑专业图纸及设计说明：应提交平面图、剖面图及门窗表，体现不同户型或使用功能的房间布局、窗户位置及尺寸；
2室内自然采光模拟报告：应包括各层主要功能房间采光计算说明并统计达标的面积；应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、工作面、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等。
实际提交材料：
	







8.2.7 改善建筑室内天然采光效果。（总分14分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、主要功能房间有合理的控制眩光措施；
	6
	

	2、内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%；
	4
	

	3、地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例：
	1）5%≤RA＜10%；
	1
	

	
	2）10%≤RA＜15%；
	2
	

	
	3）15%≤RA＜20%；
	3
	

	
	4）RA≥20%。
	4
	

	合计
	14
	



2) 评价要点
请简要说明主要功能房间控制眩光的措施。（200字以内）
	





采光系数达标统计
	内区
	分析
区域
	主要功能空间面积（m2）
	内区面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	

	地下
空间
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	
	
	
	



3) 证明材料
提交清单及要求：
[bookmark: _Toc435604827]1.建筑专业图纸及设计说明：应体现室内防眩光、改善天然采光均匀度的设计措施，门窗等天然采光开口、功能空间的设置等采取防眩光措施；
2.室内自然采光模拟报告：应包括眩光计算、采光系数计算、面积统计等内容；应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、工作面、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等。
实际提交材料：
	





[bookmark: _Toc469557219]III 室内热湿环境
8.2.8 采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。（总分11 分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例：
	1）达到25%；
	6
	

	
	2）达到50%。
	11
	

	合计
	11
	



2) 评价要点
请简要说明所采用的可控遮阳调节措施及使用位置。（200字以内）
	



采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	



3) 证明材料
提交清单及要求：
[bookmark: _Toc435604828]1. 建筑施工图及设计说明：门窗表应体现窗户或透明幕墙的位置及尺寸，立面图应体现可控遮阳措施的设计；
2.遮阳系统详图：应提供遮阳系统详细的控制安装节点图，遮阳系统的平面图、立面图；
3.遮阳设计说明与可控遮阳覆盖率计算参数表：应对建筑透明围护结构总面积、有太阳直射部分的面积及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计，并体现可控遮阳覆盖率的计算过程。
实际提交材料：
	







8.2.9 供暖空调系统末端现场可独立调节。（总分7分）
1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	供暖、空调末端装置可独立启停且现场可调的主要功能房间数量比例：
	1）达到70%；
	4
	

	
	2）达到90%。
	7
	

	分体空调，直接得分
	7
	

	合计
	7
	



2) 评价要点
主要功能房间个数为    个，空调末端可独立调节的房间个数为    个，比例为     % 。
简述所采用的空调系统末端形式和调节方式。（200 字以内）
	






3) 证明材料
提交清单及要求：
[bookmark: _Toc435604829]1.暖通专业图纸及设计说明：应对说明主要功能空间的末端类型和调节方式，平面图应体现主要功能房间的末端形式；
实际提交材料：
	







[bookmark: _Toc469557220]IV 室内空气质量
8.2.10 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。（总分13分）

1) 自评得分
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR
	60%≤RR＜65%
	6
	

	
	
	65%≤RR＜70%
	7
	

	
	
	70%≤RR＜75%
	8
	

	
	
	75%≤RR＜80%
	9
	

	
	
	80%≤RR＜85%
	10
	

	
	
	85%≤RR＜90%
	11
	

	
	
	90%≤RR＜95%
	12
	

	
	
	RR≥95%
	13
	

	合计
	13
	



2) 评价要点
建筑所处城市的建筑气候分区：        
过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	
	
	
	

	
	
	
	


请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	




3) 证明材料
提交清单及要求：
[bookmark: _Toc435604830]1.建筑施工图及设计说明：各层平面图应体现卫生间开窗和通风优化措施的落实情况，门窗表应体现窗户位置及尺寸、开启方式；
2自然通风模拟分析报告：应体现采用的模拟软件名称及版本、模拟工况边界条件描述、气象参数选择、可开启部分尺寸描述、模拟结果，体现优化前后的通风效果对比；
3过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例计算书：应包括主要功能房间的面积、达标面积及二者比例统计。
实际提交材料：
	






8.2.11 气流组织合理。（总分6分）

1) 自评得分
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求。
	3
	

	避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所。
	3
	

	合计
	6
	



2) 评价要点
请简要说明建筑重要功能区域气流组织形式以及热环境保证措施。（200字以内）
	



请简要说明建筑中防止污浊空气或者污染物串通到其他空间或者室外的措施。（200字以内）
	




3) 证明材料
提交清单及要求：
[bookmark: _Toc435604831]1.暖通专业图纸设计说明：应说明重要功能区域环境设计参数以及气流组织和卫生间、餐厅等区域的排风系统，平面图应体现主要功能区域的末端风口位置及尺寸、卫生间及餐厅的排风设备及排风口布置；
2.高大空间重要功能区域气流组织模拟报告：应包括模拟的工况、边界参数设置、模拟结果等。
实际提交材料：
	







8.2.12 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。（总分8分）

1) 自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动
	5
	

	2
	实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动
	3
	

	3
	未设集中通风空调系统的公共建筑
	不参评
	

	合计
	8
	



2）评价要点
建筑类型： ☐不设集中通风空调系统的公共建筑 ☐有人员密度较高且随时间变化大的区域
设置的室内空气质量监控系统：☐二氧化碳浓度监测装置、☐甲醛、氨、VOC等空气污染物浓度监测装置
二氧化碳浓度监测装置是否实现数据采集和报警：☐是（是否与新风系统联动：☐是 ☐否） ☐否
甲醛、氨、VOC等空气污染物浓度监测装置是否实现超标报警：☐是（是否与通风系统联动：☐是 ☐否） ☐否
请简要说明室内空气质量监控系统监控参数、监测点布局以及控制策略。（200字以内）
	




3）证明材料
提交清单和要求：
1.暖通专业图纸及设计说明：应说明室内通风系统设计以及空气质量监控系统，平面图应体现空气质量监测传感器的位置；
2.电气专业图纸及设计说明：BA监控系统原理图应包括室内空气质量监控系统以及联动策略，BA监控系统点位表应体现空气质量监测传感器的点数。
实际提交资料：
	












8.2.13 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。（总分5 分）

1) 自评得分
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	地下车库设置CO 浓度监测装置并与排风设备联动
	5
	

	未设地下车库
	不参评
	

	合计
	5
	



2) 评价要点
地下车库设置一氧化碳浓度监测装置是否与排风设备联动：☐是、 ☐否
请简要说明地下车库一氧化碳浓度监测装置布点情况以及控制策略。（200字以内）
	






3) 证明材料
提交清单及要求：
[bookmark: _Toc435604832]1.暖通专业图纸及设计说明：应说明地下车库通风系统设计以及一氧化碳浓度监测装置，地下车库各层面图应体现空气质量监测传感器的位置；
2.电气专业图纸及设计说明：BA监控系统原理图应包括一氧化碳监控系统以及联动系统控制，BA监控系统点位表应体现地下车库一氧化碳监测传感器的点数。
实际提交材料：
	







8.2.14 建筑入口和主要活动空间设有无障碍设施。（总分2分）

1) 自评得分
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	无障碍设施应符合现行行业标准《无障碍设计规范》GB50763中规定的设计要求。
	2
	

	合计
	2
	



2) 评价要点
简要说明建筑入口和主要活动空间无障碍设施（200 字以内）。
	






3) 证明材料
提交清单及要求：
1.总建筑平面图：应体现人行通道无障碍设计的部位。
2.建筑施工图及设计说明：应包括对建筑入口和主要活动空间无障碍设计的详细说明，并与详图吻合；
[bookmark: _Toc435604833]实际提交材料：
	







8.2.15 建筑内合理设置适宜人们接近自然的开敞、半开敞空间。（总分3分）

1) 自评得分
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	设置适宜人们接近自然的阳台、空中花园等建筑与其外部环境之间的开敞、半开敞等过渡空间。
	3
	

	合计
	3
	



2) 评价要点
简要说明开敞、半开敞空间内容（200 字以内）。
	






3) 证明材料
提交清单及要求：
[bookmark: _Toc435604834]1.建筑施工图及设计说明：应标明开敞、半开敞空间的设计形式、位置等。
[bookmark: _Toc435604835]实际提交材料：
	







[bookmark: _Toc435604836][bookmark: _Toc469557221]9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	总分
	得分

	性能提高
	11.2.1
	项目同时采用屋顶绿化、垂直绿化方式，屋顶绿化面积占可绿化屋顶总面积的比例达到50%，垂直绿化面积占可种植区域面积的比例不小于15%。
	2
	

	
	11.2.2
	地下车库配建机动车、非机动车充电装置停车位，比例不小于10%。
	1
	

	
	11.2.3
	根据当地气候和自然资源条件，合理应用两种或两种以上可再生能源利用技术（含用途），且按本标准5.2.20条评分规则，累计评分等于或达到14分（不考虑5.2.20条10分的分值限制）以上。
	2
	

	
	11.2.4
	围护结构采用保温结构一体化或性能优越、技术先进的外墙外保温技术，热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准的规定高20%，或者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到15%。
	2
	

	
	11.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003规定值的提高或降低幅度满足表11.2.5的要求；对房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准规定的1级要求。
	1
	

	
	11.2.6
	采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于70%。
	1
	

	
	11.2.7
	采用辐射供冷供热技术。
	1
	

	
	11.2.8
	采用空气温湿度独立控制处理技术。
	1
	

	
	11.2.9
	对空调系统按使用单位进行能量计费。
	1
	

	
	11.2.10
	卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的 1级。 
	1
	

	
	11.2.11
	有市政再生水供应时，非传统水源利用率高于本标准6.2.10条各类型建筑相应利用率20%及以上。
	2
	

	
	11.2.12
	符合“海绵城市、低影响开发雨水系统的构建要求”，年径流总量控制率达到75%及以上。
	2
	

	
	11.2.13
	采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。 
	1
	

	
	11.2.14
	采用工业化方式生产和建设，预制装配化率≥80%。
	2
	

	
	11.2.15
	对主要功能房间采取有效的空气处理措施。 
	1
	

	
	11.2.16
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的70%。
	1
	—

	
	11.2.17
	施工道路实现永临结合。
	1
	—

	
	11.2.18
	合理设置绿色建筑智能监测展示系统。
	2
	

	
	11.2.19
	采用微生物处理技术处理有机垃圾，减少有机垃圾排放量。
	1
	

	创新
	11.2.20
	建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能。
	2
	

	
	11.2.21
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。
	1
	

	
	11.2.22
	应用建筑信息模型（BIM）技术。
	2
	

	
	11.2.23
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	1
	

	
	11.2.24
	创建绿色施工示范工程。
	2
	

	
	11.2.25
	采用封闭式垃圾自动收集系统，垃圾输送管网和室外垃圾投放槽口布局合理。
	1
	

	
	11.2.26
	采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。
	2
	

	合计（不得超过10分）
	10
	





11.2加分项
Ⅰ性能提高
节地与室外环境
11.2.1 项目同时采用屋顶绿化、垂直绿化方式，屋顶绿化面积占可绿化屋顶总面积的比例达到50%，垂直绿化面积占可种植区域面积的比例不小于15%。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	项目同时采用屋顶绿化、垂直绿化方式，屋顶绿化面积占可绿化屋顶总面积的比例达到50%，垂直绿化面积占可种植区域面积的比例不小于15%。
	2
	

	合计
	2
	



2) 评价要点
是否采用屋顶绿化：□是、□否
是否采用垂直绿化：□是、□否
屋顶可绿化面积：          m2；屋顶绿化面积：          m2；屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比例：         %；
可种植区域面积面积：          m2；垂直绿化面积：          m2；垂直绿化面积占可种植区域面积的比例比例：         %。
简要说明屋顶绿化和垂直绿化的位置、主要植物种类等：（200 字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1.景观总图及设计说明：应体现项目红线范围内景观总体设计内容；
2.景观苗木表和种植图：应介绍项目内乔、灌、草植物种类、基本信息、种植位置图；
3.建筑屋顶平面图：应提供屋顶可绿化面积、屋顶绿化的类型、面积、种植植物；
4.垂直绿化种植图：应提供垂直绿化的位置、面积、种植植物。
实际提交材料：
	






11.2.2 地下车库配建机动车、非机动车充电装置停车位，比例不小于10%。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	地下车库配建机动车、非机动车充电装置停车位，比例不小于10%。
	1
	

	合计
	1
	



2) 评价要点
是否有地下车库：□是、□否
地下车库机动车充电装置停车位数量：______个；
地下车库非机动车充电装置停车位数量：______个；
机动车、非机动车停车位总数：______个；
地下车库配建机动车、非机动车充电装置停车位的比例为：_______%。

3) 证明材料
提交材料及要求：
1.地下空间建筑平面图：应体现地下机动车、非机动车数量；
实际提交材料：
	







节能与能源利用
11.2.3 根据当地气候和自然资源条件，合理应用两种或两种以上可再生能源利用技术（含用途），且按本标准5.2.20条评分规则，累计评分等于或达到14分（不考虑5.2.20条10分的分值限制）以上。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	根据当地气候和自然资源条件，合理应用两种或两种以上可再生能源利用技术（含用途），且按本标准5.2.20条评分规则，累计评分等于或达到14分（不考虑5.2.20条10分的分值限制）以上。
	2
	

	合计
	2
	



2) 评价要点
项目是否利用可再生能源提供生活热水：□是□否，若是，可再生能源形式：       ；
项目是否利用可再生能源提供空调：□是□否，若是，可再生能源形式：       ；
项目是否利用可再生能源发电：□是□否，若是，可再生能源形式：       。
若是，请填写下表：
	类别
	总用量
	可再生能源提供的量
	可再生能源提供的比例（%）
	是否满足要求

	生活热水
	
	
	
	

	空调冷热负荷
	
	
	
	

	电
	
	
	
	


简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200 字以内）
	





3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604837]1.太阳能热水系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、设备参数等，应提交集热板平面布置图、机房平面布置图；
2 .热泵系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、机组的制冷量、功率、COP参数等，系统流程图应体现可再生能源系统相关设备的连接方式，应提交电机房平面布置图和详图、室外管线平面布置图；
3.太阳能光伏发系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、机组的参数等，应提交电板平面布置图、系统组件连接图/逆变器接线图；
4 .可再生能用利用专项分析报告：应体包括系统规模、利用方案、投资、经济效益及回收期。
实际提交材料：
	




11.2.4 围护结构采用保温结构一体化或性能优越、技术先进的外墙外保温技术，热工性能比国家及地方现行相关建筑节能设计标准的规定高20%，或者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到15%。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、围护结构采用保温结构一体化或性能优越、技术先进的外墙外保温技术。
	1
	

	2、围护结构的热工性能或者供暖空调全年计算负荷降低幅度满足条文技术指标要求。
	2
	

	合计
	2
	



2) 评价要点
简要说明围护结构做法、供暖空调设计内容（300 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1.建筑专业图纸及设计说明：应说明围护结构热工性能参数、外窗和玻璃幕墙气密性指标，应提交围护结构详图；
2.节能计算书：应包括围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；。
3.供暖空调全年计算负荷报告：应体现计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。
实际提交材料：
	







11.2.5供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003规定值的提高或降低幅度满足表11.2.5的要求；
	1
	

	2、对房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准规定的1级要求。
	1
	

	合计
	1
	



2) 评价要点
简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级（200 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1.暖通专业施工图及设计说明：应说明空调采暖系统设置，机房详图应体现机组位置及尺寸；
2.暖通设备清单：应包括相关设备性能参数的完整详细说明。
实际提交材料：
	







11.2.6 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于70%。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于70%。
	1
	

	合计
	1
	



2) 评价要点
简要说明分布式热电冷联供系统设计情况：从负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面对该技术进行可行性分析，并对系统形式、设备选型、及系统能力进行简要说明（300 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1. 分布式热电冷联供可行性分析报告：应包括负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面；
2. 分布式热电冷联供设计文件：应包括系统形式、设备选型、及系统能力的说明。
实际提交材料：
	







11.2.7 采用辐射供冷供热技术。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值
（分）
	自评得分（分）

	采用辐射供冷供热技术。
	1
	

	合计
	1
	



2) 评价要点
简要说明辐射供冷供热技术设计情况：从系统配置、运行方式、经济和环保效益等方面对该技术进行可行性分析，并对系统形式、设备选型、及系统能力进行简要说明（300 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1.暖通施工图及设计说明：含辐射供冷供热技术内容相关说明，图纸。
实际提交材料：
	







11.2.8 采用空气温湿度独立控制处理技术。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	采用空气温湿度独立控制处理技术。
	1
	

	合计
	1
	



2) 评价要点
简要说明温湿度独立控制空调系统设计情况：系统组成、工作原理、温湿度独立处理措施等（300 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1、暖通施工图及设计说明：应体现空气温湿度独立控制处理技术；
2、温湿度独立处理措施报告。
实际提交材料：
	







11.2.9 对空调系统按使用单位进行能量计费。（总分1分）

居住建筑不参评

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	项目集中空调系统根据实际情况，将不同区域划分为一个使用单位，合理规划及布置能量计量装置。
	1
	

	合计
	1
	



2) 评价要点
简要说明空调系统按使用单位进行能量计费情况。（300 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1.暖通施工图及设计说明：应体现按使用单位进行能量计费情况。
2.对空调系统按使用单位进行能量计费说明书。
实际提交材料：
	







节水与水资源利用
11.2.10 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的1级。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的1级。
	1
	

	合计
	1
	



2) 评价要点
节水器具清单
	节水器具名称
	流量或用水量
	用水效率1级要求
	是否符合要求

	☐水嘴
	
	0.10L/s
	☐是 ☐否

	☐坐便器
	
	单档4.0L/次，双档4.5/3.0L/次
	☐是 ☐否

	☐蹲便器
	
	4.0L/次
	☐是 ☐否

	☐小便器
	
	2.0L/次
	☐是 ☐否

	☐淋浴器
	
	0.08L/s
	☐是 ☐否



3) 证明材料
提交材料及要求：
1.给排水设计说明：应明确各类节水器具的流量和用水量参数及用水效率等级；
2.节水器具产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数、用水效率等级，并与设计说明一致；
3.非土建装修一体化设计的项目应提交确保业主使用节水器具的承诺、约定、方案和措施。
实际提交材料：
	







11.2.11 有市政再生水供应时，非传统水源利用率高于本标准6.2.10条各类型建筑相应利用率20%及以上。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	有市政再生水供应时，非传统水源利用率高于本标准6.2.10条各类型建筑相应利用率20%及以上。
	2
	

	合计
	2
	



2) 评价要点
对有市政再生水供应时，非传统水源利用率高于本标准6.2.10条居住建筑相应利用率20%及以上的情况进行简要说明（100 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1.给排水专业图纸及设计说明：应说明非传统水源利用的设计方案，室外平面图应包括各类管线的平面布置标高及管径、机房位置等；
2.非传统水源利用设施图纸及设计说明：应说明收集的水源范围、处理规模、出水用途及水质要求、执行的水质标准，应提供系统图、工艺流程图、机房详图等；
3.非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用设备及构筑物参数的计算确定、土建设备投资回收期；
4.如采用市政中水，应提供当地相关主管部门的许可。
实际提交材料：
	







11.2.12 符合“海绵城市、低影响开发雨水系统的构建要求”，年径流总量控制率达到75%及以上。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	符合“海绵城市、低影响开发雨水系统的构建要求”，年径流总量控制率达到75%及以上。
	2
	

	合计
	2
	



2) 评价要点
对项目“海绵城市、低影响开发雨水系统的构建要求”的情况进行简要说明（200字内）
	





3) 证明材料
提交材料及要求：
1、景观绿化图纸：应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园位置、面积，并提供下凹绿地、雨水花园剖面设计图；
2、雨水排水图纸：提供屋面雨水、道路雨水排水图纸，并提供其进入地面生态设施的设计图；
3、景观铺装图纸：应在场地铺装图中标明室外透水地面位置、面积、铺装材料等；
4、设计控制雨量计算书：应介绍当地降雨统计数据，计算年径流总量控制率，确定雨水设施规模和最终方案。
实际提交材料：
	







节材与材料资源利用
11.2.13 采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	项目主体结构采用钢结构、木结构，或预制构件用量比例不小于60%时，本条可得分。
对其他情况，尚需经充分论证后方可得分。
	1
	

	合计
	1
	



2) 评价要点
1、是否采用了以下三种建筑结构体系中的一种：
□钢结构、□木结构、□预制构件用量比例不小于60%、□三种都不是
2、如没有采用以上的建筑结构体系，本项目是否采用了其他资源消耗和环境影响小的建筑结构体系：□是、□否，结构体系名称：     。
如有其他资源消耗和环境影响小的建筑结构体系，请结合项目实际情况对该体系为何是资源消耗和环境影响小的建筑结构体系给予简要说明（300 字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1. 结构施工图及设计说明；
2.资源消耗和环境影响小的建筑结构体系报告。
实际提交材料：
	







11.2.14 采用工业化方式生产和建设，预制装配化率≥80%。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	采用工业化方式生产和建设，预制装配化率≥80%。
	2
	

	合计
	2
	



2) 评价要点
预制装配化率计算说明。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1.建筑及结构专业图纸的设计说明：应体现预制构件的应用位置、材质说明和尺寸大小；
2.预制构件用量比例计算书：应体现预制构件的应用位置、应用的量，并与概预算清单中的数据一致；
3.工程材料用量概预算清单：应在表中明确材料名称及相关型号；
实际提交材料：
	







室内环境质量
11.2.15 对主要功能房间采取有效的空气处理措施。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	主要功能房间主要包括间歇性人员密度较高的空间或区域（如会议室），以及人员经常停留空间或区域（如办公室等）。空气处理措施包括在空气处理机组中设置中效过滤段、在主要功能房间设置空气净化装置等。
	1
	

	合计
	1
	



2) 评价要点
简要说明对主要功能房间（包括间歇性人员密度较高的空间或区域，如会议室；以及人员经常停留的空间或区域，如办公室）采取的空气处理措施，包括过滤装置、空气净化装置等（300字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1.暖通专业图纸及设计说明：应说明空气处理措施的原理、位置、功能、控制方式；
2.空气处理措施专项报告：应分析处理措施的有效性；
实际提交材料：
	







11.2.16 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的70%。（总分1分）

设计阶段不参评




11.2.17 施工道路实现永临结合。（总分1分）

设计阶段不参评







11.2.18 合理设置绿色建筑智能监测展示系统。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	合理设置绿色建筑智能监测展示系统。
	2
	

	合计
	2
	



2) 评价要点
简要说明绿色建筑智能监测展示系统。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1.绿色建筑智能监测展示系统施工图及设计说明。
实际提交材料：
	







11.2.19 采用微生物处理技术处理有机垃圾，减少有机垃圾排放量。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	在应用微生物处理技术时，应对垃圾站房的规划选址、建设规模、设备型号等进行合理设计，满足相关标准的要求，实现经济和环保效益最优。
	1
	

	合计
	1
	



2) 评价要点
简要说明处理有机垃圾的微生物处理技术。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1.垃圾站房施工图（应含有风、水、电等专业图纸）。
实际提交材料：
	







创新
11.2.20 建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	建筑方案及设计策略应明显有利于降低空调、供暖、照明、生活热水、通风说、电梯等的负荷需求、提高室内环境质量、减少建筑用能时间或促进运行阶段的行为节能
	2
	

	合计
	2
	



2) 评价要点
简要说明建筑方案在提高资源利用效率和建筑性能方面的措施（包括项目所在地域的气候、环境、资源，并结合场地特征和建筑功能）（300 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1. 建筑设计方案：包括项目所在地域的气候、环境、资源，并结合场地特征和建筑功能；
2.专项分析论证报告。
实际提交材料：
	







11.2.21 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	足其中一条要求，并提供专项报告，得分；
对于一些从技术经济分析角度不可行、但出于保护文物或体现风貌而留存的历史建筑，由于有相关政策或财政资金支持，本条不得分。
	1
	

	合计
	1
	



2) 评价要点
是否将尚可利用的旧建筑纳入规划项目：□是、□否；
保留和利用的旧建筑部分为：□立面、□环境、□主体结构、□室内空间。
简要说明旧建筑利用前的基本情况，项目如何对旧建筑进行的利用（300 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1.环评报告书（表）：应包括场地内各类污染源及其控制措施分析，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；
2.旧建筑结构检测报告或旧建筑结构检测报告：应由具有资质的第三方提供；
3.废弃场地利用专项报告：应包括相关图纸及照片，标明废弃场地区域，说明废弃场地的检测结果和处理措施；
4.旧建筑利用专项报告：应包括相关图纸及照片，标出旧建筑位置，说明旧建筑的功能、面积等基本情况；
5.建筑专业图纸及设计说明：应体现对废弃场地利用和对旧建筑部分保留和利用。
实际提交材料：
	







11.2.22 应用建筑信息模型（BIM）技术。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用；
	1
	

	2、在两个或二个以上阶段应用。
	2
	

	合计
	2
	



2) 评价要点
项目在建筑的□规划设计、□施工建造、□运行维护阶段应用了BIM 技术
简要说明BIM 在各阶段的应用情况（200 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1. BIM技术应用报告：应包括不同阶段不同专业的的协同工作内容、软件使用、模型的建立情况及截图、应用范围、效果（效率和效益）提升等。
实际提交材料：
	







11.2.23 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。
	1
	

	合计
	1
	



2) 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产及运输）：                    
简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施（300 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1.碳排放计算分析报告：应说明采用的标准、计算方法和依据、采取的具体减排措施。
实际提交材料：
	







11.2.24 创建绿色施工示范工程。（总分2分）
设计阶段不参评





11.2.25采用封闭式垃圾自动收集系统，垃圾输送管网和室外垃圾投放槽口布局合理。（总分1分）
设计阶段不参评


11.2.26 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、采取一项。
	1
	

	2、采取两项及以上。
	2
	

	合计
	2
	



2) 评价要点
简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益（200 字以内）。
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
1.创新技术分析论证报告及相关证明：应包括创新内容及创新程度，应用规模、难易复杂程度及技术先进性，经济、社会、环境效益；
2.创新技术相关图纸和设计说明。
实际提交材料：
	







